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Bogotá D.C, Colombia

Septiembre, 2021





Aceptación del Jurado
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Director(a): Javier Andrés Ruiz Garzón MSc.

Jurado: Salvador Seguí-Chilet, PhD

Jurado: Edgar Rubén Muela Velasco, PhD
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mentos de confusión y duda; respetando mis sugerencias e ideas y permitiéndome continuar
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Resumen

La isla de San Andrés, en Colombia, cuenta con potencial para utilizar enerǵıas renovables

no convencionales en su esquema generación que hasta el momento de realizar la presente

investigación, no ha sido aprovechado. Los principales recursos renovables con los que dispone

la isla son: recurso solar, eólico y de biomasa, de los cuales no se ha hecho ningún proyecto

de gran tamaño o representativo para implementarlos. Por lo anterior, para abastecer su

demanda de enerǵıa eléctrica, la cual asciende aproximadamente a 199,9 GWh al año, la

isla cuenta únicamente con combustibles fósiles como alternativa para atenderla, con una

capacidad instalada de 66,94 MW para el 2019. Por lo tanto, el presente documento evaluó la

viabilidad de implementar una micro-red en la isla de San Andrés, mediante el diseño de dicho

sistema en el programa HOMER Pro y cuyos valores fueron validados previamente a través

del desarrollo de una función objetivo y su posterior solución en el programa GAMS, logrando

minimizar la utilización de combustibles fósiles en la isla. El diseño de la micro-red comprendió

la evaluación de varios escenarios en los cuales fueron incorporados los siguientes recursos

renovables no convencionales: eólico y solar y fue evaluada la conveniencia de incorporar

o no, en la micro-red las bateŕıas solares. La viabilidad financiera, asi como, los beneficios

económicos y ambientales que se obtendŕıan implementado en mayor escala estos recursos

dentro del esquema de generación de la isla, fueron evaluados mediante la utilización del

programa RETScreen. Por último, se modeló la micro-red propuesta en el programa ETAP,

con el fin de obtener los diagramas unifilares y evaluar los perfiles de tensión con estudios

de flujo de carga en estado estable, seleccionando una ubicación posible de las fuentes de

enerǵıas renovables no convencionales en el esquema eléctrico en la isla.
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Abstract

The San Andrés island, in Colombia, has a big potential in non-conventional renewable

energy to implement in its electrical generation scheme, which nowadays, it has not been ma-

de use of it. The main renewable resources available in the island are: solar, wind and biomass

resources and they don’t have a representative or immense size project of these resources. In

accordance with the above, the supply of electrical energy to attend its demand, it’s around

199,9 GWh per year, depends on fossil fuel as its only alternative with an installed capacity

of 66,94 MW in 2019. Therefore, this document assessed the feasibility of implementing a

microgrid on the island through the design in HOMER Pro and which values were previously

verified in GAMS software through an objective function. The design of micro-grid involves

several assessments of scenarios i.e. where no-conventional renewable resources were incorpo-

rated. These no-conventional renewable resources incorporated were: wind and solar and it

was evaluated the feasibility of including solar batteries in the micro-grid. The main advan-

tages in economical and environmental terms due to the implementation of these solutions

were evaluated through RETScreen software. Furthermore, micro-grid was implemented in

software ETAP in order to show the different components of the system, to obtain the elec-

trical diagram and to assess their voltage magnitude in bus bars and the possible location of

microgrid.
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1.4.2. Modelamiento Eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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5.2.1. Micro-red sin Bateŕıas y con la opción Autosize Genset para la gene-
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1.6. Diagrama de Flujo del Modelamiento Eléctrico de la Micro-red propuesta . . 10
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Caṕıtulo 1

Introducción

En la actualidad se han apreciado numerosas noticias relacionadas con el cambio climático

que está presentando el planeta, de los cuales solo por mencionar algunos datos de interés:

entre el 2006 y 2015, la isla de Groenlandia perdió masa de hielo, en promedio, a una tasa

de 278 Gigatoneladas por año, lo que implicó un aumento en el nivel de los mares en 0,77

mm por año [1]; el calentamiento de los océanos se ha duplicado; entre los años 1969 y 1993

pasó de: 3,22 ZettaJoule por año a 6,28 ZettaJoule, para una profundidad entre 0-700 m y

de 0,97 ZettaJoule por año a 3,86 ZettaJoule, para una profundidad entre 700-2000 m, entre

los años 1993 y 2017 [1]. El cambio climático ha incrementado las precipitaciones observadas,

vientos y eventos extremos del nivel del mar, lo que ha aumentado la intensidad de multiples

fenómenos, como ciclones tropicales categoŕıa 4 o 5, entre otros [1]. Los cambios indicados

anteriormente han ocasionado que se replantee el impacto que tienen ciertas actividades hu-

manas que se desarrollan a diario y espećıficamente, en el tema de generación de enerǵıa

eléctrica, buscando otras alternativas que sean más amigables con el medio ambiente, ya que

la electricidad es un insumo importante para el desarrollo de una sociedad.

En la actualidad han tomado mucha fuerza las Fuentes No Convencionales de Enerǵıa

Renovable (FNCER); que son esos recursos que no son utilizados ampliamente para generar

electricidad pero son ambientalmente sostenibles y se pueden encontrar en la naturaleza, tales

como: la radiación solar, la fuerza de los vientos, la enerǵıa geotérmica, la biomasa, el apro-

vechamiento de mareas y pequeños recursos hidráulicos [23]. Para gestionar estos recursos

disponibles, ha surgido el concepto de las micro-redes, las cuales, son sistemas de gestión de

recursos energéticos, la mayoŕıa renovables, creados con el fin de cubrir el autoconsumo en

zonas donde por su ubicación geográfica, es muy dif́ıcil hacer llegar la enerǵıa eléctrica por

los sistemas de transporte convencionales.

Con base en lo anterior, en el presente documento va a ser abordado uno de los casos

descritos, la generación de enerǵıa eléctrica en una zona de dif́ıcil acceso como lo es una isla.
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La isla seleccionada fue San Andrés, en Colombia, en donde será diseñada una micro-red

que involucre en ella recursos renovables no convencionales como: enerǵıa solar fotovoltaica y

enerǵıa eólica. Lo anterior será desarrollado con el fin de cubrir la demanda de enerǵıa eléctrica

en la isla, mostrando los beneficios económicos y ambientales que tienen el implementar estos

sistemas en lugares que presenten dificultades por su ubicación geográfica, logrando reducir

la utilización de combustibles fósiles para generar electricidad, el cual, es el esquema actual

que presenta la isla.

1.1. Planteamiento del problema

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el único departamen-

to insular de Colombia y precisamente por su condición insular, hace que pertenezca a los

territorios catalogados como Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia. La capital del

archipiélago, San Andrés, abastece su demanda de enerǵıa eléctrica mediante la utilización

de combustibles fósiles, siendo una solución muy costosa por la compra y el transporte del

combustible, poco amigable con el medio ambiente y con los habitantes de la isla.

Debido a la ubicación geográfica de la isla de San Andrés, esta cuenta con potencial en

enerǵıa eólica debido a la presencia persistente a lo largo del año de los vientos alisios del

noreste y cuenta con potencial en enerǵıa solar fotovoltaica a lo largo del año.

1.2. Estado del arte

Las Micro-redes se han convertido en una herramienta muy importante para atender la

demanda de enerǵıa eléctrica en zonas en donde por su ubicación geográfica, se dificulta el

transporte de la enerǵıa eléctrica desde las grandes centrales de generación. Algunos casos de

aplicación en Colombia y en la región se listan a continuación:

Nazareth y Puerto Estrella, Departamento de la Guajira : El IPSE realizó

el mejoramiento del sistema h́ıbrido que tenia la comunidad y la cual beneficia a 244

familias de la localidad de Nazareth y 146 familias de la localidad de Puerto Estrella, en

el Departamento de la Guajira. Con este mejoramiento, las dos comunidades pasarán a

contar con servicio de enerǵıa eléctrica de 8 horas al d́ıa y 4 horas en la noche. Adicional,

fueron instalados 400 medidores prepago para que las familias recarguen su servicio de

enerǵıa acorde a sus capacidades y necesidades particulares [3].

La micro-red esta conformada por los siguientes elementos [3]:
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− Un total de 1.572 paneles solares, con una capacidad pico instalada de 442,56

[kWp].

− Dos grupos electrógenos con una capacidad total de 909 [kW]

Zona Rural de Paratebueno, departamento de Cundinamarca, en Colom-

bia : La empresa Codensa - Enel construyó en 2017 una micro-red en la zona rural

de Paratebueno, en el departamento de Cundimarca, en donde por las condiciones del

terreno no era posible llegar con los sistemas tradicionales de transporte de enerǵıa

eléctrica. Este proyecto benefició a 20 hogares garantizando el suministro de enerǵıa

eléctrica las 24 horas del d́ıa y está compuesta por los siguientes recursos [2]:

− Setenta y dos (72) paneles solares de 310 [Wp],

− un (1) sistema de 24 bateŕıas de 2.267 [Ah/d́ıa],

− un (1) generador diésel de 18 [kW ] como back up.

Figura 1.1: Micro-red de Paratebueno en Colombia.[2]

Comunidad de Huatacondo, en Chile : La Universidad de Chile en conjunto con

la compañ́ıa minera Collahuasi desarrollaron en 2009 una micro-red para la pequeña

comunidad llamada Huatacondo en el desierto de Atacama, en Chile. La micro-red

comprendió la integración de [4]:

− Ochenta y cuatro (84) paneles solares,

− una (1) turbina eólica de 3 [kW],

− un (1) banco de bateŕıas,
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− un (1) generador diésel de 120 [kW] como respaldo,

− Todos estos recursos son controlados por un Energy Management System (EMS),

el cual, era el encargado de minimzar el uso de combustible diésel para atender la

demanda de enerǵıa eléctrica de la comunidad.

Comunidad de Jacuque, en Venezuela: Jacuque es una pequeña comunidad loca-

lizada en la peninsula de Paraguaná, en el estado de Falcón en Venezuela, conformada

por alrededor de 110 habitantes distribuidos en 24 casas y un colegio. A traves de la

Fundación gubernamental de Fundelec (Foundation for the Development of Electric

Service) el proyecto fue implementado en 2009 y comprendió la instalación de [5]:

− una (1) turbina eólica de 3[kW],

− Veinte (20) módulos solares fotovoltaicos de 150 W para un potencia pico de 3

[kWp],

− un (1) generador diesel de 10 [kVA], para una autonomı́a de 10 horas a carga pico

y tiene la ventaja que el gobierno subsidia altamente el costo del combustible,

− veinticuatro (24) bateŕıas (1080 [Ah] cada una), con sus respectivos controladores

de carga.

− Dos (2) inversores de 3 [kW] cada uno.

Figura 1.2: Micro-red de Jacuque en Venezuela; encima: micro-red, centro: sistema indivi-

dual, abajo: Bateŕıas e inversor. [5]
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Comunidad de San José del Coca, en Ecuador :Para la comunidad de Kichwa

en San José del Coca, provincia de Orellana en Ecuador, las asociaciones ecuatorias de

FEDETA, GADMFO y la española Engineering Without Borders (EWB) promovieron

la instalación de una micro-red compuesta por una turbina hidro-cinética y paneles

solares fotovoltaicos. El proyecto benefició a 54 familias, el centro médico, el colegio, la

secundaria y el centro comunitario y fue instalado en 2010.

La micro-red instalada comprendia los siguientes recursos [5]:

− Tres (3) turbinas hidro-cinética de 10 metros de radio, cada una, instaladas en el

ŕıo Coca a 1 kilómetro de la comunidad de San José del Coca. La turbina produce

con un generador aśıncrono acoplado un voltaje de 45 [Vac] trabajando a una

velocidad del rio de 1 [m/s],

− Seis (6) paneles solares fotovoltaicos de 100 [Wp],

− Bateŕıas de 24 [V].

Figura 1.3: Turbina hidro-cinética en San José del Coca, Ecuador. [5]

Adicional, se han implementado micro-redes en diferentes tipos de industrias, tales

como:

La Agencia de Servicios Públicos de Inland Empire (IEUA), en Estados

Unidos : La Agencia de Servicios del Imperio Interior, IEUA por sus siglas en ingles,

es una agencia regional de servicios públicos en el suroeste del condado de San Bernar-

dino, en Estados Unidos. Esta agencia se ha convertido en lider nacional en enerǵıas

limpias por la construcción de una serie de proyectos de Generación Distribuida (GD),

incluyendo viento, sol y células combustible. Esos proyectos se instalaron en diferentes

momentos y operan independientemente, por lo que la agencia los interconectó e instaló

un sistema de almacenamiento. La instalación de los paneles solares fotovoltaicos fue en
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2008, la turbina eólica y las células combustibles fueron instaladas en 2010 y el sistema

de almacenamiento fue instalado entre enero 2016 y marzo 2017 [6].

La micro-red está conformada por los siguientes recursos energéticos Distribuidos (DER)

y representan el conjunto de productos a lo largo de las 6 sedes [6]:

− 3,5 [MW] de paneles fotovoltaicos (incluyendo 0,99 [MW] a la Planta regional de

reciclaje de agua)

− 1 [MW] en turbina eólica.

− 2,8 [MW] en células combustible, alimentadas por un digestor de gas producido

localmente.

− 3,65 [MW] de bateŕıas de Li-ion (incluyendo 0,5 [MW] a la Planta regional de

reciclaje de agua).

− 2,5 [MW] de generadores diésel como back-up.

− Un software de Control de carga y respuesta a la demanda, Plataforma Armada

AMS.

− Contaba con respaldo de la red.

El Zoológico de San Diego: En una iniciativa conjunta entre varias empresas

público-privadas de la ciudad de San Diego, la universidad de California y junto con el

zoológico de San Diego, realizaron una colaboración con el fin de mejorar la indepen-

dencia energética de la región, capacitar a los consumidores para el uso de veh́ıculos

eléctricos, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y para incentivar el creci-

miento económico. Este proyecto inclúıa estaciones de carga para veh́ıculos eléctricos

alimentados por una arreglo solar de 90 [kW] sobre 10 espacios de parqueo.

La micro-red está conformada por lo siguientes recursos energéticos y fue instalada en

2012 [6]:

− 90 [kW] de un arreglo solar fotovoltaico en un parqueadero (420 paneles de 245

[W]).

− 100 [kW] / [kWh] de bateŕıas de poĺımero de Li-ion (banco de bateŕıas de 2 x 50

[kWh]), las cuales cargaban las estaciones de carga de veh́ıculos eléctricos después

de la puesta del sol,

− Cinco (5) estaciones de carga nivel 2 para veh́ıculos eléctricos.

− Inversores Bi-direccionales (incluye el nivelador de picos, respuesta a la demanda,

modo isla y otras capacidades).
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− Se encuentra conectado a la red.

Figura 1.4: Carpas de Parqueo y estaciones de carga, Zoológico de San Diego.[6]

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Diseñar una micro-red para cubrir la demanda de enerǵıa en la isla de San Andrés

con el fin de evaluar los beneficios económicos y ambientales de la incorporación de los

recursos solar y eólicos disponibles en ella con respecto al esquema de generación actual

que se tiene.

1.3.2. Objetivos espećıficos

Definir las especificaciones técnicas para el equipamiento de la micro-red con el propósi-

to de cubrir la demanda de enerǵıa de la isla de San Andrés, a partir de la información

de la demanda de enerǵıa eléctrica del año 2019.

Determinar un modelo matemático que estime el porcentaje óptimo de potencia de

cada recurso energético a incorporar en la micro-red con el fin de que participe el

mayor recurso renovable posible.

Elaborar los modelos eléctricos de la micro-red diseñada mediante la utilización de

ETAP.

Evaluar la viabilidad económica y ambiental de la micro-red diseñada utilizando el

programa Ret-Screen mostrando los beneficios de este sistema con respecto al esquema

actual de generación, mediante un analisis de sensibilidad.
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1.4. Metodoloǵıa

Este proyecto se va a desarrollar en 3 etapas que van de acuerdo con el cumplimiento de

los objetivos espećıficos establecidos, con el fin de diseñar y determinar la viabilidad de una

micro-red que sea capaz de cubrir la demanda de enerǵıa eléctrica de la isla de San Andrés,

minimizando aśı, el uso de combustibles fósiles:

1.4.1. Optimización

En esta primera etapa el modelo matemático es determinado y planteado con el fin de

que indique cual es valor óptimo de cada recurso de la Micro-red que se debe incorporar.

Este modelo matemático va a ser validado mediante la herramienta Setup Assistant con la

que cuenta HOMER Pro para el diseño de micro-redes. En el siguiente diagrama de flujo se

muestra lo mencionado anteriormente:

Figura 1.5: Diagrama de Flujo de la Optimización del Modelo Matemático propuesto
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En donde:

1.1 Los parámetros que harán parte del modelo matemático son planteados y la función

objetivo es determinada, integrando en ella las restricciones del modelo y la demanda

de enerǵıa eléctrica que se tiene en la isla de San Andrés con base en información de

2019. Una vez la función objetivo sea establecida, el programa GAMS será utilizado

para obtener los valores óptimos de cada recurso a incorporar.

1.2 La herramienta Setup Assistant con la que cuenta el programa HOMER Pro es utilizada

para calcular los valores óptimos de cada recurso de la micro-red, teniendo en cuenta

el costo de instalar cada recurso a incorporar y la demanda de enerǵıa eléctrica de la

isla de San Andrés para el año 2019.

1.3 Una vez los resultados obtenidos en los dos numerales anteriores sean comparados, en

HOMER PRO serán modelados cuatro escenarios de la micro-red propuesta con el fin

de determinar la configuración óptima.

1.3.1 A partir de la herramienta Setup Assistant de HOMER Pro, los costos de capacidad

instalada de cada recurso de la micro-red (Turbinas eólicas, Paneles solares y generado-

res diésel) y la demanda de enerǵıa de la isla de San Andrés son ingresados. Con estos

datos ingresados, el programa HOMER PRO calcula el valor óptimo de cada recurso

con el que se cubrirá la demanda de enerǵıa de la isla. Esta configuración no contempla

bateŕıas y para la generación diésel la herramienta utiliza una opción llamada autosize,

la cual, genera un bloque de generación.

1.3.2 En este escenario, se utilizan los mismos datos de entrada del numeral anterior, pero

para el caso de la generación diésel no es utilizada la opción autosize. En su lugar, cada

unidad de generación diésel con la que cuenta la isla es ingresada en el programa Homer

Pro y se ejecuta el cálculo óptimo de la micro-red.

1.3.3 Es este escenario, se retoma la configuración propuesta en el numeral 1.3.1, pero las

bateŕıas son incorporadas al modelo.

1.3.4 Es este escenario, se retoma la configuración propuesta en el numeral 1.3.2, pero las

bateŕıas son incorporadas al modelo.

1.4 El análisis de cuanto fue la generación eléctrica a lo largo del año es efectuado, por

cada recurso de la micro-red, para cada una de las 4 configuraciones propuestas.

1.5 El análisis de cuanto fue la emisión de gases de efecto invernadero a lo largo del año es

efectuado.
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1.4.2. Modelamiento Eléctrico

En la segunda etapa las especificaciones técnicas para el equipamiento de la micro-red

son definidas con el propósito de cubrir la demanda de enerǵıa de la isla de San Andrés, con

base en la información del año de 2019. A partir de las especificaciones técnicas, se realiza

el análisis de flujo de carga de ese diagrama eléctrico. En el siguiente diagrama de flujo se

muestra lo mencionado anteriormente:

Figura 1.6: Diagrama de Flujo del Modelamiento Eléctrico de la Micro-red propuesta

Donde:

2.1 Los componentes de la micro-red con sus respectivas capacidades y la demanda de

enerǵıa eléctrica de la isla de San Andrés, con base en información de 2019, son ingre-

sados a ETAP y el diagrama unifilar es construido.

2.2 Para la micro-red diseñada en ETAP el análisis de flujo de carga es efectuado y la

subtensiones, sobretensiones en barras y flujo de potencia reactiva y activa es analizada.

1.4.3. Análisis Económico y de Factibilidad

En la tercera etapa la viabilidad económica y ambiental de la micro-red es evaluada a

partir del programa Ret-Screen, mostrando los beneficios de este sistema con respecto al

esquema actual de generación. En el siguiente diagrama de flujo se muestra lo mencionado

anteriormente:
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Figura 1.7: Diagrama de Flujo del Análisis económico y de Factibilidad de la Micro-red

propuesta

Donde:

3.1 Los datos de ubicación del proyecto y la velocidad promedio del viento disponible en

la isla de San Andrés son ingresados en RETScreen.

3.2 Los costos de las turbinas eólicas, paneles Solares y demás costos financieros son ingre-

sados.

3.3 El Factor de Emisión de CO2 en Colombia para el año 2019 y pago por reducciones

de CO2 verificadas son ingresados con el fin de analizar la emisión de gases de efecto

invernadero.

Adicional, estos resultados serán complementados con base en los resultados obtenidos

de emisión de gases que arroja HOMER Pro, al igual que, la utilización del Factor de

Emisión de CO2 para el año 2019 en Colombia.

3.4 Los indicadores financieros de factibilidad arrojados por el programa RETScreen, tales

como, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el payback period,

son analizados.

3.5 A partir de los datos obtenidos en el numeral anterior, un análisis de sensibilidad es

llevado a cabo, en el cual, parámetros tales como: porcentaje de relación de deuda,

costos iniciales y porcentaje de tasa de interés de la deuda son modificados con el fin

de determinar el grado de afectación de los indicadores de factibilidad del proyecto.
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1.5. Organización del documento

Para facilitar la lectura del presente trabajo de grado, se incluye a continuación un breve

resumen por caṕıtulo:

Caṕıtulo 1: Introducción: En este Caṕıtulo se hace una introducción al tema de

estudio, es planteado el problema a resolver, son indicados lo avances y el estado del

arte del tema de estudio. Adicional a lo anterior, son establecidos los objetivos generales

y espećıficos del trabajo de grado y es indicada la metodoloǵıa propuesta con la cual

se van a cumplir los objetivos planteados.

Caṕıtulo 2: Marco Teórico: En este Caṕıtulo se encuentran las definiciones, concep-

tos y orientación en los temas más importantes para tener en cuenta a la hora de leer

el presente trabajo de grado.

Caṕıtulo 3: Modelos del Sistema: En este Caṕıtulo están los modelos establecidos

para poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente trabajo de grado.

Caṕıtulo 4: Casos de Estudio: En este Caṕıtulo es expuesta la información más

relevante consultada con relación a la demanda de enerǵıa eléctrica, la capacidad ins-

talada, la disponibilidad de los recursos eólico y solar con los que cuenta la isla de San

Andrés, en Colombia.

Caṕıtulo 5: Análisis de Resultados: En este Caṕıtulo son analizados los resultados

obtenidos a partir de los modelos planteados.

Caṕıtulo 6: Conclusiones: En este Caṕıtulo son concluidos los resultados obtenidos

en el presente trabajo de grado, dando cumplimiento o no, a los objetivos planteados

inicialmente.



Caṕıtulo 2

Marco teórico

En este Caṕıtulo son explicados los diferentes términos, conceptos y los programas compu-

tacionales que se requieren para poder desarrollar y comprender el presente trabajo de grado.

2.1. Generación Distribuida:

Los sistemas de potencia a lo largo de los años han suplido la demanda de enerǵıa eléctri-

ca a partir de la generación centralizada, utilizando combustibles fósiles y nucleares, pero

existen acuerdos globales que proponen que para finales del siglo el suministro de enerǵıa

eléctrica se realice a partir de fuentes de enerǵıas renovables [7].

Los generadores impulsados por fuentes de enerǵıas renovables son más pequeños que

los generadores alimentados por combustibles fósiles y nucleares, por lo que no se pueden

conectar a los sistemas de transmisión por los altos costos de los transformadores y los

switchgear de alto voltaje y porque a menudo, se encuentran muy retirados geográficamente

[7]. Por lo tanto, estos generadores pequeños deben ser conectados a la red de distribución y

es ah́ı donde surge el concepto de generación distribuida o dispersa [7].

2.1.1. Definiciones:

La generación Distribuida de acuerdo con el CIGRE: es aquella que no es

centralmente planeada, centralmente despachada, por lo general está conectada a la

red de distribución y su generación comprende el rango de 50 a 100 MW [8].

La generación Distribuida de acuerdo con la CREG 030 de 2018: Es la ge-

neración que ocurre cerca de los centros de consumo, está conectada al Sistema de

Distribución Local y cuenta con una potencia instalada menor o igual a 0.1 MW [10].

13
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2.2. Micro-Redes:

Una micro-red es un sistema de gestión de recursos, los cuales en su mayoŕıa son recur-

sos renovables no convencionales (viento, radiación solar, mareas, biomasa, entre otros), que

incluyen además, almacenadores de enerǵıa tales como bateŕıas o volantes de inercia y/o

generación en firme mediante generadores diésel o de algún otro combustible fósil, cuyo fin es

suministrar enerǵıa fiable [11] y suplir la demanda de enerǵıa eléctrica local. Las micro-redes

están mayormente enfocadas a los sistemas de distribución y su propósito es principalmente

satisfacer el autoconsumo.

Otra definición que se encuentra en la literatura, es considerar a las micro-redes como

un grupo de Recursos Energéticos Distribuidos (RED o DERs por sus siglas en ingles),

incluyendo Recursos Energéticos Renovables (RES por sus siglas en ingles) y Sistemas de

Almacenamiento de Enerǵıa (ESS por sus siglas en ingles) y cargas, que juntas operan local-

mente como una entidad controlable única [12].

Los Sistemas de Almacenamiento de Enerǵıa por Bateŕıas (BESS por sus siglas en ingles)

son los sistemas de almacenamiento de enerǵıa más comúnmente utilizados. Las BESS juegan

un papel esencial en la operación confiable y económica debido a su capacidad de almacenar

enerǵıa, de permitir un intercambio bidireccional de enerǵıa y tener una rápida respuesta de

salida [13].

Las micro-redes pueden garantizar el suministro de enerǵıa eléctrica en hospitales, guar-

niciones militares, urbanizaciones, centros comerciales, universidades [11], entre otros, o en

áreas remotas en donde debido a las caracteŕısticas geológicas del terreno y/o caracteŕısticas

económicas no hacen parte del sistema eléctrico central.

El sistema encargado de gestionar los recursos que hacen parte de la micro-red es el

Energy Management System (EMS) o Sistema de Gestión de Enerǵıa (SGE) el

cual, monitorea diferentes variables de la micro-red, la disponibilidad de los recursos reno-

vables y la demanda de enerǵıa por parte de las cargas [15] y con base en esa información,

toma la mejor decisión suministrando la enerǵıa demandada de manera eficiente, optima y

ajustándose a los requerimientos de la demanda.
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Figura 2.1: Esquema general de una Micro-red.[9]

Los modos de operación de las micro-redes pueden ser [16], [12]:

Modo aislado: También conocido como modo isla, en el cual el sistema de control

es el encargado de establecer la frecuencia y la tensión [11]. En este modo de opera-

ción, los sistemas de respaldo, tales como, sistemas de almacenamiento (por lo general

bateŕıas) o generación de respaldo (por lo general generadores diésel), juegan un papel

importante ya que son las unidades que mitigan la intermitencia que puedan presentar

los recursos renovables que integran la micro-red.

En este modo de operación en donde el balance de potencia debe ser asumido por los

recursos que componen la micro-red, los BESS deben ajustar su potencia de salida en

tiempo real para hacer frente a las variaciones impredecibles de las cargas [13].

Conectados a la red: La micro-red puede conectarse al sistema de distribución prin-

cipal a través del Punto Común de Conexión (PPC por sus siglas en inglés), por lo que,

en este caso, la frecuencia, potencia y la tensión los fija la red debido a los generadores

śıncronos y grandes reservas rodantes que tiene [11]. Adicional a lo anterior, limitan

a la micro-red al rol de prestar servicios auxiliares [12]. En este modo de operación,

las unidades de generación que conforman la micro-red solamente deben suministrar

enerǵıa eléctrica y adaptarse a los parámetros que le indique la red [17].
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Por lo tanto, el problema de estabilidad en este modo de operación se reduce a la esta-

bilidad de los componentes individuales, tales como: los DERs o un conjunto de cargas,

incluyendo motores eléctricos y su respectivo impacto en el sistema eléctrico.

En este modo de operación los BESS son programados para reducir los costos de opera-

ción de la micro-red, cambiando el tiempo de consumo de enerǵıa basados en pronósti-

cos.

En ambos modos de operación, tanto conectados a la red como en modo isla o aislado, las

micro-redes debeŕıan ser capaces de mantener el balance entre la generación y el consumo,

mientras satisfacen cierta confiabilidad, calidad de enerǵıa y estándar adecuados [12]. Para

lograr estos objetivos, todas los DERs y cargas controlables deben participar en mantener

estable el voltaje y frecuencia del sistema y lograr establecerlos dentro de unos rangos acep-

tables [12].

A diferencia de los sistemas convecionales de potencia, las cargas en las micro-redes están

t́ıpicamente desbalanceadas, lo cual puede llegar a ser hasta del 100% entre las 3 fases [12],

por lo que, la operación de las micro-redes de tales caracteŕısticas puede poner en peligro la

estabilidad del sistema y requiere de un control que esté diseñado para manejar esas condi-

ciones.

Para concluir, las más importantes diferencias de las micro-redes comparadas con redes

tradicionales de gran tamaño son [12]:

Tamaño del sistema más pequeño

Alta penetración de Recursos Energéticos Renovables.

Mayor incertidumbre en el sistema,

Menor inercia del sistema,

Mayor relación R/X de los alimentadores,

Capacidades bajas de corto circuito,

Cargas trifásicas desbalanceadas.
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2.3. Recursos a incorporar en una Micro-Red

A pesar del tamaño relativamente pequeño de las micro-redes, una micro-red t́ıpica consis-

te de diversos componentes y tecnoloǵıas, incluyendo máquinas śıncronas, inversores basados

en DERs y varios tipos de cargas. Por lo anterior, algunos de los recursos que se pueden

incorporar a la micro-red, pueden ser:

2.3.1. Enerǵıa solar fotovoltaica:

La irradiancia promedio afuera de la atmósfera es cerca de 1.353W/m2 y dada la atenua-

ción realizada por la misma atmósfera se obtiene una intensidad pico a nivel del mar de cerca

de 1kW/m2, obteniendo un promedio anual de 24 horas de 0, 2kW/m2 sobre la superficie del

planeta [7]. Teniendo en cuenta que este valor es pequeño, se requeriŕıan grandes extensiones

de terreno para obtener una producción significativa. Adicional, el valor de la irradiancia

vaŕıa de acuerdo con la región; en general, se reduce entre mayor sea la distancia al ecuador,

vaŕıa de acuerdo con los cambios de estaciones, cambia cada hora de acuerdo con la variación

diaria de la elevación del sol y el paso de las nubes reduce significativamente su valor neto

[7].

Con base en lo anterior, la enerǵıa solar fotovoltaica tiene por principio básico, aprovechar

y convertir los rayos del sol en electricidad, siendo una de las fuentes de enerǵıas renovables

que más ampliamente se ha utilizado. Esta conversión se puede realizar por medio de:

Los Sistemas Fotovoltaicos: conformados por los módulos fotovoltaicos [7], los cuales

son fabricados con materiales semiconductores (por lo general, silicio o germanio), que

aprovechan los rayos solares que inciden en ella para transformarla en enerǵıa eléctri-

ca en forma de corriente directa. Por lo general, los tipos de tecnoloǵıa de módulos

fotovoltaicas que se encuentran en el mercado son:

∗ Silicio monocristalino (m-Si): Un monocristal es un material en el que la red cris-

talina es continua y no está interrumpida por bordes de grano hasta los bordes

de la muestra. Pueden alcanzar eficiencias del 15 al 21%, pero su proceso de fa-

bricación resulta costoso debido a la alta pureza y a la gran cantidad de material

activo empleado [18].

∗ Silicio Policristalino (p-Si): Está compuesto por agregados de cristales de silicio.

El costo de fabricación es menor y las eficiencias alcanzadas por estos materiales
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están del orden del 16% [18].

∗ Capa Fina (Thin-Film): Es un modulo construido con una o varias capas de mate-

riales semiconductores, como por ejemplo: el diseleniuro de cobre e indio, el telurio

de cadmio, el arseniuro de galio o el silicio amorfo (a-Si) [18]. Resulta económico

de fabricar y alcanzan eficiencias entre el 6% y el 10%, pero que aunque su va-

lor de fabricación es menor al del Silicio Policristalino, su costo de instalación es

mayor, ya que se requieren instalar más paneles para alcanzar la misma potencia

requerida [18].

Figura 2.2: (2014). Tipos de Paneles fotovoltaicos. [Figura].

Recuperada de https://n9.cl/efyoa

Tipos de Construcción de los Módulos Solares Fotovoltaicos: Debido a que una

sola célula de los materiales descritos anteriormente genera muy poca potencia con un

bajo voltaje de trabajo, es necesario asociar, ya sea conectando en serie o en paralelo,

varias células [18].

∗ Conexión en serie de las células fotovoltaicas: Con esta configuración se

aumenta la tensión y la potencia de salida del módulo mientras que la corriente es

la misma. La forma de conectarlas es mediante un cable de cobre estañado plano

que une el terminal positivo con el terminal negativo [18].

https://n9.cl/efyoa
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Figura 2.3: Conexión en serie de células fotovoltaicas. [18]

∗ Conexión en paralelo de las células fotovoltaicas: Con esta configuración se

aumenta la corriente y la potencia de salida del módulo mientras que la tensión

es la misma en todas las células. Con este tipo de configuración la tensión siguen

siendo baja, por lo que no se garantiza el funcionamiento de los inversores y por

lo tanto, no es una conexión muy habitual para interconectar células fotovoltaicas

[18].

Figura 2.4: Conexión en paralelo de células fotovoltaicas. [18]

Definiciones Importantes

∗ Horas de Brillo Solar (HBS): Son el número de horas en las que el nivel de

irradiancia solar fue de 1.000 [W/m2] [21].

∗ Eficiencia Global o Performance Ratio(PR): Es el factor de rendimiento de

la instalación solar fotovoltaica. Este factor tiene en cuenta las pérdidas que se

puedan ocasionar por sobretemperaturas, por pérdidas en el cableado, por som-

breado, por mala orientación, por las bajas irradiancias, por pérdidas en los diodos

de protección, entre otros [21], relacionando la producción que debia tener el sis-

tema sobre lo que realmente produjo.

Ventajas

∗ Entre las grandes ventajas de la enerǵıa solar fotovoltaica sobresalen que es inago-

table, limpia, silenciosa, segura, altamente modular [19] y amigable con el medio
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ambiente, contribuyendo a la disminución de las emisiones de CO2 al ambiente [20].

∗ Cada kWh generado con enerǵıa solar fotovoltaica evita la emisión de aproxima-

damente 0,164 kg de CO2 [37], para el caso colombiano, si se compara con la

generación eléctrica utilizando carbón como combustible o aproximadamente 0,4

kg de CO2 si se compara con la generación eléctrica utilizando gas natural como

combustible [20].

2.3.2. Enerǵıa eólica:

Los vientos son resultado de movimientos a gran escala de masas de aire en la atmósfera.

Estos movimientos de aire son creados por el diferencial de calentamiento solar de la atmósfe-

ra de la tierra, por lo que, la enerǵıa del viento es una forma indirecta de la enerǵıa solar [7].

Existen variedad de efectos locales como el diferencial de calentamiento del mar y la tierra.

Este ocasiona cambios en los flujos del viento, la naturaleza del terreno, que van desde mon-

tañas y valles, hasta obstáculos como edificios y árboles [7]. Con base en lo anterior, aparece

el concepto de capa ĺımite, el cual, es la región baja de la atmósfera donde las velocidades de

los vientos son retardadas debido a la fuerza de fricción en la superficie de la tierra. Como

resultado de esto, la velocidad del viento se incrementa con la altura y esta altura es definida

como la altura de la capa ĺımite, la cual es aproximadamente 1.000 metros dependiendo de

las condiciones atmosféricas [7].

Turbinas Eólicas: Las Turbinas eólicas son los equipos que nos permiten aprovechar la

enerǵıa disponible en los vientos. La disponibilidad del recurso depende de la altura del

eje de la turbina eólica. Estas alturas de las turbinas eólicas onshore se han incrementado

a través de los años mostrando la evolución de la tecnoloǵıa, alcanzado alturas de eje

que superan los 100 metros, para máquinas de varios miles de megavatios [7], tal y

como se puede apreciar en la figura 2.5.
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Figura 2.5: Evolución de las Turbinas eólicas onshore y la electrónica de potencia. [24]

El aprovechamiento de la enerǵıa proveniente de los vientos como una fuente de ge-

neración de enerǵıa eléctrica, se ha incrementado como una forma para superar las

limitaciones que poseen los combustibles fósiles [22], por lo que, la instalación de turbi-

nas eólicas ha aumentado a ritmo acelerado en las últimas dos décadas estando en 440

GW en 2017 y se espera que en 2020 llegue a 760 GW [24].

Partes de una Turbina Eólica Onshore de Generador Aśıncrono de Eje Hori-

zontal: Los principales componentes de un generador eólico son: rotor con las palas de

la turbina, posiblemente una caja de engranajes o multiplicadora (la cual está siendo

eliminada por soluciones controladores electrónicos directos), un generador eléctrico,

convertidores electrónicos de potencia, un transformador [24], una estructura mecáni-

ca, una estructura de orientación de viento (anemómetro y veleta) y una torre [23], tal

y como se describe en la figura 2.6.
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Figura 2.6: (2011). Definición y Partes de un Aerogenerador. [Figura].

Recuperada de https://n9.cl/n8njj

Su principio de funcionamiento se basa en las aspas o hélices de la torre, las cuales van

adquiriendo movimiento de rotación conforme empieza a circular viento a través de ellas,

ocasionando que el eje de dichas aspas empiece a rotar y por ende, el generador acoplado

a dicho eje empiece a generar voltaje por inducción [23]. Pero la enerǵıa que se le puede

extraer al viento que atraviesa a una turbina eólica está limitado por el Ĺımite de Betz, el

cual es aproximadamente 0, 59 [7]. Esto refleja el hecho de que el aire no esta siendo forzado

a atravezar el rotor sino que puede fluir alrededor de él.

La potencia de los vientos que puede ser extráıda por una turbina eólica es proporcional

al cubo de la velocidad del viento y está expresada en vatios de acuerdo con la siguiente

expresión [7]:

P =
1

2
ρAU3Cp (2.1)

Donde:

ρ: es la densidad del aire

A: es el área de barrido del rotor

U: es la velocidad del viento.

Cp: es el coeficiente de potencia que representa la eficiencia aerodinámica del rotor.

https://n9.cl/n8njj
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Por lo tanto, teniendo en cuenta el Ĺımite de Betz explicado anteriormente, la potencia

máxima que podŕıa entregar una turbina es [9]:

Pmaxaprovech = 0, 5926 ∗ 1

2
ρAU3Cp (2.2)

2.3.3. Grupos electrógenos:

Un grupo electrógeno es un equipo que genera enerǵıa eléctrica a partir de un motor de

combustión independiente que hace girar un generador acoplado [25]. Los combustibles más

comunes utilizados en los grupos electrógenos son: gasolina, gas, bi-fuel y diésel.

Los grupos electrógenos pueden ser construidos con las siguientes caracteŕısticas acústicas

[25], dependiendo de la necesidad y/o normatividad:

Descubiertos: Los ruidos generados por el equipo llegan al entorno.

con cabina de protección intemperie: Los ruidos generados por el equipo llegan al en-

torno, pero el equipo está protegido contra los efectos del ambiente.

con cabina de insonorización: Los ruidos generados por el equipo se encuentran aislados

y llegan atenuados al entorno, pero se tiene una reducción en la circulación del aire de

ventilación y una pérdida de potencia debido al silenciador del sistema de escape con

mayor reducción de ruidos.

Las partes de un grupo electrógeno se detallan en la figura 2.7 y son: Motor o máquina

śıncrona, alternador o generador, tubo de escape, silenciador y tablero.
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Figura 2.7: Partes de un grupo electrógeno,

tomada de Corporación de Desarrollo Tecnológico [25]

El regulador de velocidad y el regulador de voltaje son los encargados de controlar la

frecuencia y el voltaje, respectivamente, de la máquina śıncrona [12]. El regulador de voltaje

tiene un sensor que es usado para medir la salida de voltaje de la máquina śıncrona y se

compara ese valor con un valor de referencia. Si el error es grande se cambia la corriente

del devanado de campo para regular la magnitud de la tensión en la salida de la máquina

śıncrona. Por su parte el controlador de velocidad, es el responsable de regular la velocidad

del generador controlando la inyección de combustible [12].

En las micro-redes se hace necesario la incorporación de los grupos electrógenos como un

respaldo cuando las enerǵıas renovables no estén disponibles, pero lo ideal es que el aporte

de estos sistemas sea mı́nimo y que el mayor aporte provenga de enerǵıas renovables [20].

2.3.4. Almacenamiento de Enerǵıa:

Los dispositivos de almacenamiento son capaces de ser cargados durante periodos de baja

demanda y descagados durante periodos de alta demanda [7].

Los dispositivos de almacenamiento dependiendo de sus caracteŕısticas, pueden ayudar a

la integración de las enerǵıas renovables [7]. Existen varios tipos con diferentes caracteŕısticas,
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como por ejemplo, enerǵıa y densidad de potencia, eficiencia, costo, timpo de vida y tiempo

de vida [14].

Las tecnoloǵıas convencionales incluyen [7]:

∗ Hidroeléctricas a gran escala

∗ Almacenamiento de Aire Comprimido.

∗ Hidro Bombas.

Las tecnoloǵıas menos convencionales incluyen [7]:

∗ Hidrógeno: puede ser producido por la electrólisis del agua usando enerǵıa de un recurso

renovable. Puede ser ”quemado” como combustible para generar electricidad.

∗ Flow Cells: operan en un modo similar a la bateŕıa de un carro pero sin involucrar

electrodos.

∗ Volantes de Inercia: el mayor problema que tienen estos equipos son los mantenimientos

y las pérdidas en los cojinetes, la baja resistencia espećıfica de los materiales estandar,

tales como, el acero y los problemas de manejos de fallas a altas velocidades.

∗ Super Capacitores: consisten en un par de láminas de metal, cada una de las cuales tiene

un material de carbón activado depositado en un lado. El lado del carbón activado está

separado por una membrana de papel enrollado en un paquete. La operación se basa

en un efecto electrostático, donde la carga y descarga es debida a un efecto f́ısico de

movimiento de iones.

∗ Super conductores Magnéticos de Almacenamiento. estos dispositivos almacenan enerǵıa

dentro de un campo magnético creado por el flujo de una corriente directa en una bobina

de material superconductor.

∗ Bateŕıas.

Necesidad de los Sistemas de Almacenamiento de Enerǵıa (ESS) en Micro-

redes

Los Sistemas de Almacenamiento de Enerǵıa juegan un papel fundamental en estabili-

zar el voltaje y la frecuencia de la micro-red para aplicaciones a largo o corto plazo [14].
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Varios investigadores han empleado varios tipos de almacenadores de enerǵıa a nivel

de turbinas y granjas para enerǵıa eólica, con el fin de suavizar la intermitencia de

potencia y hacer la potencia eólica mas compatible con redes y micro-redes [14].

Las unidades de almacenamiento de enerǵıa pueden ser ya sea distribuidas o centraliza-

das en una micro-red. Los ESS distribuidos no solo administran y controlan activamente

las funciones de los dispositivos de almacenamiento para suplir enerǵıa de soporte a las

cargas locales, sino que tambien intentan maximizar su vida, eficiencia y seguridad.

Los ESS centralizados son t́ıpicamente observados en micro-redes más pequeñas, pero

generalmente cuando tienen que ver con instalaciones cŕıticas. Usualmente funcionan

de manera similar a una fuente de respaldo principal en caso de que suceda un apagón

en la red [14].

Cuando utilizar Sistemas de Almacenamiento en micro-redes

Estudios realizados por la empresa ABB sugieren que para niveles de penetración de

enerǵıas renovables de hasta un 50% no es necesario contar un sistema de almacena-

miento de enerǵıa, siempre y cuando, existan sistemas de automatización que manten-

gan la red estable [26].

Mas allá del nivel establecido, [26] indica que es muy importante contar con un sistema

de automatización para hacer frente a las penetraciones de enerǵıas renovables de hasta

el 50% de la carga máxima, lo que representa en una micro-red t́ıpica aproximadamente

el 30% de los megavatios-hora provenientes del recurso eólico o el 15% del recurso solar

[26].

El estudio menciona que a medida que se acerca al 100% de la carga máxima, por

ejemplo un 75, 80 o 90%, es necesario contar con algún sistema de almacenamiento

debido a que el sistema de automatización solo puede absorber una cantidad limitada

e incluso a esos niveles de penetración es necesario un sistema diésel [26].

2.3.5. Bateŕıas

Las bateŕıas que se utilizan por lo general en las micro-redes son conocidas como secun-

darias debido a que permiten recargarse por medio de enerǵıa eléctrica, revirtiendo aśı el



Herramientas Informáticas a utilizar 27

proceso electroqúımico. Las bateŕıas constan de dos electrodos y un electrolito que los sepa-

ra; entre los cuales sucede una reacción electroqúımica [27].

Las diferentes tecnoloǵıas de bateŕıas con las que se cuentan son: bateŕıas de plomo-acido,

ńıquel-cadmio, ion-litio y litio poĺımero [27]. Entre las opciones anteriormente mencionadas,

la bateŕıa se selecciona dependiendo la aplicación y de acuerdo con las caracteŕısticas de

número de ciclos de carga y descarga, densidad de enerǵıa, costos de fabricación, tamaño y

peso, y algunas de estas también son altamente contaminantes por el electrolito que utilizan.

Las bateŕıas de plomo-acido han sido reemplazadas por la tecnoloǵıa de Ion-Litio [14].

Estas bateŕıas de Ion-Litio son una de las tecnoloǵıas más desarrolladas y son una elección

popular y de bajo costo, pero presentan desventajas en términos de densidad de enerǵıa por

unidad de peso, un ciclo de vida corto y la dependencia de la enerǵıa entregada en la tasa de

descarga [7].

2.4. Herramientas Informáticas a utilizar

2.4.1. HOMER PRO

HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) es un programa que mo-

dela microsistemas de enerǵıa con una o múltiples fuentes de enerǵıa, tales como: fotovoltaica,

turbinas eólicas, enerǵıa de biomasa, Mini hidroeléctricas (PCHs), Diésel y otros, máquinas

reciprocantens, cogeneración, micro turbinas, bateŕıas, red, celdas de combustible, electrólisis

[28].

Función Principal: HOMER encuentra la combinación de componentes de menor

costo que satisfacen las cargas eléctricas y térmicas. El software simula miles de con-

figuraciones de sistemas, optimiza para los costos de ciclo de vida y genera resultados

de análisis sensible para la mayoŕıa de datos de entrada [28].

Simulaciones: HOMER simula la operación de un sistema dado por medio de cálculos

de balances de enerǵıa para cada una de las 8.760 horas del año y para cada hora,

HOMER compara la carga eléctrica y térmica con la enerǵıa que el sistema puede

entregar en un hora. Si el sistema satisface las cargas para todo el año, el siguiente paso

es estimar el costo del ciclo de vida del sistema, contabilizando el costo de inversión,

costo de reemplazo, costos de operación y mantenimiento, combustible e intereses [28].
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2.4.2. ETAP

Es un programa de ingenieŕıa que se especializa en el análisis, simulación, monitoreo,

control, optimización y automatización de sistemas eléctricos de potencia.

Soluciones Destacadas

− Dimensionamiento y capacidad de equipos.

− Flujos de carga en estado estable para evaluar perfiles de tensión.

− Estudio y coordinación de protecciones.

− Simulador de entrenamiento del operador.

− Estabilidad de Voltaje: Mejorando la seguridad y la capacidad de carga de la red.

− Transformador de Inrush: Estudios de energización y análisis de impactos.

− Arco eléctrico: Software de solución todo en uno para realizar análisis de arco

eléctrico AC y DC en sistemas de baja, media y alta tensión.

Es posible adquirirlo en el siguiente enlace: https://etap.com/.

2.4.3. MATLAB

Es un programa que está diseñado para resolver problemas cient́ıficos y de ingenieŕıa.

Matlab está presente en sistemas de seguridad activa de automóviles, naves espaciales, dis-

positivos de monitorización de la salud, redes eléctricas inteligentes y redes móviles LTE y

principalmente se utiliza para: aprendizaje automático, procesamiento de señales, procesa-

miento de imágenes, visión artificial, comunicaciones, finanzas computacionales, diseño de

control, robótica, entre otros muchos campos.

Es posible adquirirlo en el siguiente enlace: https://la.mathworks.com/?s_tid=gn_

logo.

2.4.4. RETSCREEN

Es un programa de gestión de enerǵıa limpia que se utiliza con el fin de realizar un análi-

sis de factibilidad de proyectos de eficiencia energética, enerǵıas renovables y cogeneración

al igual que un análisis continuo del rendimiento energético. Este software fue desarrollado

por el gobierno Canadiense y es posible adquirirlo en el siguiente enlace www.nrcan.gc.ca/

maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465.

https://etap.com/
https://la.mathworks.com/?s_tid=gn_logo
https://la.mathworks.com/?s_tid=gn_logo
www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465
www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465
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2.4.5. PVSOL PREMIUM

Es un programa de simulación dinámica en 3D para el cálculo de sistemas solares foto-

voltaicos sobre tejados o en terreno, en combinación con accesorios, sistema de bateŕıas y

veh́ıculos eléctricos. Implementado por Valentin Software, con sede en Berĺın, posee una am-

plia gama de marcas de paneles solares, inversores, bateŕıas y perfiles de carga para simular

diferentes escenarios a analizar, en modelos en 3D o diagramas planos en 2D, además de

realizar cálculos de rentabilidad de proyectos.

Es posible adquirirlo en el siguiente enlace: https://valentin-software.com/en/downloads/.

https://valentin-software.com/en/downloads/




Caṕıtulo 3

Modelos del sistema

En este Caṕıtulo se muestran los modelos y la forma como fueron obtenidos y validados,

las premisas con las que se trabajaron para cumplir con los objetivos espećıficos y generales

establecidos en el presente trabajo de grado.

3.1. Modelamiento de optimización del sistema en GAMS

3.1.1. Función Objetivo

Con el fin de confirmar los valores que fueron dimensionados y calculados por HOMER

Pro a través de la herramienta asistente de configuración, una función objetivo fue determi-

nada y establecida. Esta función objetivo debe indicar aproximadamente cuanto debeŕıa ser

la potencia de cada recurso a incorporar en la micro-red, corroborando los valores arrojados

por el asistente de configuración de HOMER Pro.

Modelo de Optimización de la Micro-red

Considerando los costos de inversión, operación y mantenimiento, los costos de reem-

plazo al finalizar el ciclo de vida, los costos de combustible y costos ambientales del

sistema, un modelo de evaluación para la micro-red puede ser establecido, teniendo en

cuenta lo realizado en [38]:

Ctotal =
N∑
i=1

[(CCPi + COMi + CCHi)PDGi + (CFUi + CENi)EDGi] (3.1)

Donde [38]:

∗ Ctotal es el costo total anual del sistema evaluado.

31
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∗ N es el número de tipos de potencia en el sistema, para el caso de estudio: solar,

eólico y generación diésel.

∗ CCPi, COMi, CCHi son respectivamente las inversiones iniciales, costos de operación

y mantenimiento anuales, y los costos de reemplazo de la capacidad instalada de

la i-ésima potencia de cada recurso a incorporar.

∗ CFUi, CENi son los costos de combustible y costos ambientales de la unidad de

generación de la i-ésima potencia, respectivamente.

∗ PDGi es la capacidad instalada de la i-ésima del recurso a instalar.

∗ EDGi es la generación de enerǵıa anual de la i-ésima de la fuente de alimentación.

Para determinar el orden en que se ubicarán cada una de las i-ésimas fuentes de enerǵıa

de la micro-red en la función objetivo 3.1, fue tenido en cuenta los costos de capacidad

instalada de cada recurso, descritos en el capitulo 3.2.1. Con base en lo anterior, fue-

ron organizados de menor costo a mayor costo y a cada sub́ındice i le corresponde el

siguiente recurso:

1. i = 1 corresponde a la generación solar fotovoltaica.

2. i = 2 corresponde a la generación eólica.

3. i = 3 corresponde a la generación diésel existente en el sistema eléctrico de la isla

de San Andrés.

Costos ambientales: Con el fin de determinar los costos ambientales indicados en la

función objetivo planteada en la ecuación 3.1, fue recurrido al enfoque metodológico

indicado en [49]. En este estudio fue determinado el costo de emisiones de Gases de

Efecto Invernadero (GHG por sus siglas en inglés) debido a la utilización de combus-

tibles fósiles para producir enerǵıa eléctrica. Por lo anterior, la siguiente ecuación fue

planteada [49]:

GHGcost[USD/m3] = Er[kWh/m3] ∗FE[kgCO2/kWh] ∗C Tax[USD/kgCO2] (3.2)

donde:

∗ Er: es el requerimiento de enerǵıa [kWh/m3]
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∗ FE: Es el factor de emisión en Colombia, el cual fue desarrollado por el Ministerio

de Minas y Enerǵıa, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y XM,

con el fin de medir la huella de carbono asociada al consumo de enerǵıa eléctrica.

Para el año 2019, ese valor se situó en 164, 38 g/kWh o 0, 164 kg/kWh de CO2

equivalente [37].

∗ C Tax: Es el Impuesto Nacional al Carbono implementado en Colombia en el

2016, el cual, fue una medida como parte de la estrategia del páıs para cumplir

con los compromisos climáticos de reducción de emisiones de Gases de Efecto In-

vernadero adquiridos en el Acuerdo de Paris y cuyo fin era desincentivar el uso de

combustibles fósiles [51]. Su valor para el 2019 se situó en $ 15.764 [COP/TonCO2]

[50] o 15,764 [COP/kgCO2]. Convirtiendo el anterior valor a dolares américanos

utilizando la TRM promedio de 2019 (COP $3.281,39), fue obtenido el valor de:

$ 0,004804 [USD/kgCO2]

A partir de la ecuación 3.2, varias modificaciones fueron realizadas con base en los

requerimientos de unidades que demandaba la ecuación 3.1 de la función objetivo.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las unidades de los costos ambientales de la

ecuación 3.1 eran [USD / kWh], la ecuación 3.2 fue modificada de la siguiente manera:

GHGcost[USD/m3]

Er[kWh/m3]
=

Er[kWh/m3]

Er[kWh/m3]
∗ FE[kgCO2/kWh] ∗ C Tax[USD/kgCO2]

CENi[USD/kWh] = FE[kgCO2/kWh] ∗ C Tax[USD/kgCO2] (3.3)

Reemplazando los valores en la ecuación 3.3, fue obtenido:

CENi[USD/kWh] = 0, 164 [kgCO2/kWh] ∗ 0, 004804 [USD/kgCO2]

CENi = 0, 0007879 [USD/kWh]

Restricciones

La configuración óptima de la micro-red necesita cumplir con ciertas restricciones:

∗ Restricción de Balance de Enerǵıa:

P1 + Pexceed = Pwt + Ppv + Pde + Punmet (3.4)
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Donde: P1 es la potencia de la carga, Pexceed es el exceso de potencia después de que

el sistema de la micro-red satisfaga la demanda, Pwt, Ppv, Pde son respectivamente

la potencia generada por turbina eólica, el arreglo fotovoltaico y los generadores

diésel y Punmet es la potencia de la carga no satisfecha [38].

∗ Restricción de la salida potencia de la Micro-red
0 ≤ Pwt ≤ Pwt−max

0 ≤ Ppv ≤ Ppv−max

Pde−min ≤ Pde ≤ Pde−rate

(3.5)

Donde:Pwt−max y Pwt−max son respectivamente la salida máxima de potencia de

la turbina eólica y de los arreglos fotovoltaicos. Pde−rate es la potencia nominal de

la generación diésel. Pde−min es la salida de potencia mı́nima de la generación diésel.

3.2. Optimización en HOMER Pro

HOMER Pro cuenta con una opción para el diseño de micro-redes; el asistente de confi-

guración (Setup Assistant), el cual, brinda una rápida asesoŕıa para dimensionar micro-redes

en un lugar espećıfico del planeta, arrojando la capacidad de cada recurso a incorporar y

generando posibles configuraciones del sistema. Adicional, muestra los resultados de produc-

ción de enerǵıa por cada recurso, emisión de gases, costos totales, entre otros resultados.

A continuación en la figura 3.1 se muestra el interfaz de la herramienta, en la que en cada

pestaña se puede configurar un componente de la micro-red:

Figura 3.1: Interfaz de la herramienta de Asistente de Configuración de HOMER Pro

Como datos de entrada el programa requiere lo siguiente:
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1. Ubicación geográfica de la Micro-red.

2. Consumo promedio del lugar objeto de estudio en (kWh/d́ıa).

3. Costo de capital de la generación fotovoltaica a incorporar (USD/kW).

4. Costo de capital de la generación eólica a incorporar (USD/turbina).

5. Costo en dólares americanos por kilovatio (USD/kW) de los generadores diésel a incor-

porar, al igual que el costo del combustible en dólares americanos (USD/L).

3.2.1. Costos de Referencia de los recursos a incorporar en la

Micro-red

Para obtener los costos aproximados de los recursos renovables a incorporar en la micro-

red y que requiere HOMER Pro como datos de entrada, fueron utilizados los datos con los

que cuenta el portal The International Renewable Energy Agency (IRENA) [40]:

Costos de los módulos solares Fotovoltaicos: Para estimar los costos por módulo

solar Fotovoltaico instalado, fue tomado como base los costos promedios ponderados

globales con los que cuenta el portal IRENA. Con base en lo anterior, el costo total

instalado aproximado era de 1.210 [USD/kW] para 2018 [40].

Figura 3.2: Costo total instalado de los Módulos Solares Fotovoltaicos, tomado de [40]
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Teniendo en cuenta que los valores reportados en IRENA son del año 2018, fue necesario

realizar un ajuste por concepto de Indices de Precio del Productor (IPP), el cual, para

el año 2019 fue del 6,09% [42].

CPV = 1.210 [USD/kW ] ∗ 1, 0609 = 1.284 [USD/kW ]

El valor mostrado anteriormente, incluye el costo de los inversores que se implemen-

taŕıan también en el proyecto. Adicional, el reajuste por concepto de IPP fue realizado

teniendo en cuenta que la instalación del proyecto será realizada en una isla, lo que trae

consigo unos mayores costos de transporte e instalación.

∗ Costos de Operación y Mantenimiento de los módulos solares fotovol-

taicos: Los costos de operación y mantenimiento para plantas solares fotovoltaicas

han disminuido en los años recientes, sin embargo, en ciertos mercados, parte de

los costos de operación y mantenimiento han aumentado, ya que los costos de ca-

pital han cáıdo más rápido que los costos de operación y mantenimiento [44]. Los

costos de operación y mantenimiento han disminuido en parte, debido a las mejo-

ras logradas en eficiencias de los módulos solares fotovoltaicos, que han reducido el

área de superficie requerida por MW de capacidad. De igual forma, las presiones

competitivas y las mejoras en la confiabilidad de la tecnoloǵıa han resultado en

diseño de sistemas optimizados para reducir los costos de operación y manteni-

miento y mejorar las estrategias de los mismos (desde limpiadores robóticos hasta

el análisis ”big data”del desempeño)[44].

En el 2019, para proyectos comisionados en páıses pertenecientes a la Organisation

of Economic Co-operation and Development (OECD u OCDE por sus siglas en

español), le correspond́ıa un costo de 18,3 [USD/kW] por año. Por otro lado, para

paises que no pertenecen a la OECD el valor asumido fue de 9,5 [USD/kW][44].

Para propósitos del presente documento, un valor de 18,3 [USD/kW] por año será

asumido, teniendo en cuenta que Colombia hace parte de la OECD.
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Costos de las Turbinas Eólicas Onshore: El costo total instalado global aproxi-

mado para turbinas eólicas onshore según el portal IRENA, era de aproximadamente

1.499 [USD/kW] para el año 2018. Adicional, teniendo en cuenta que las turbinas se-

leccionadas para el presente proyecto son marca Vestas, el precio de venta para dichas

turbinas eólicas fue de 921 [USD/kW] para el 2017 [40] como dato de referencia.

Figura 3.3: Costo total instalado de las turbinas eólicas, tomado de [40]

Teniendo en cuenta que el costo reportado en el portal IRENA era para el año 2018,

fue realizado un ajuste por concepto de IPP, el cual, para el año 2019 fue del 6,09%

[42], quedando de la siguiente manera:

CWT = 1.499 ∗ 1, 0609 = 1.590 [USD/kW ]

Teniendo en cuenta el tamaño de las turbinas seleccionadas para el presente proyecto,

1.500kW por turbina, el siguiente cálculo fue realizado:

CWT = 1.590

{
USD

kW

}
∗
{
1.500kW

1 turbina

}
CWT = 2.385.000 [USD/turbina]

∗ Costos de Operación y Mantenimiento de turbinas eólicas onshore: Los

costos de operación y mantenimiento en turbinas eólicas onshore han mostrado
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una tendencia a la baja, lo que muestra la madurez y competitividad del mercado.

Evaluando por páıses, entre 2016 y 2018, los costos de operación y mantenimiento

han variado desde 33 [USD/kW] por año (en Dinamarca) hasta 56 [USD/kW] por

año (en Alemania), donde es conocido por tener mayores costos que el promedio

de los demás páıses [44].

Para efectos del presente documento, el precio de 33 [USD/kW] de referencia para

Dinamarca ha sido seleccionado, debido a que es un valor medio con respecto a

los demás páıses indicados en [44].

Costos de los generadores Diésel: Los costos de generación diésel fueron extráıdos

del informe de evaluación que realizó la Superintendencia Delegada Para Enerǵıa Y Gas

Combustible, bajo la Dirección Técnica De Gestión De Enerǵıa, a la empresa Sociedad

Productora de Enerǵıa de San Andrés y Providencia S.A. ESP, sigla SOPESA, para el

año 2017, en la cual, fueron indicados los costos de combustible, gastos de operación y

mantenimiento fueron de 856 [COP/kWh] para el 2017. De igual forma, la isla requirió

13.219.499 galones de combustible diésel marino para operar las unidades de generación

en 2017 [32].

Para los costos de combustible, gastos de operación y mantenimiento realizando fue

realizado el ajuste por concepto de IPP, de la siguiente forma:

Costogeneradores = (856 ∗ 1, 0231) ∗ 1, 0609 = 929 [COP$/kWh]

Teniendo en cuenta la información reportada por SOPESA al IPSE para el año 2019

[30], fue concluido que las horas de prestación del servicio por parte del operador para

el año 2019 no presentó interrupciones, por lo que, es asumido que se entregó enerǵıa

en las 8.760 horas del año. Con base en lo anterior, el costo de los generadores fue

estimado a partir de dicho valor en [COP/kW] y fue calculado de la siguiente forma:

Costogeneradores = 929
[COP ]

[kWh]
∗ 8.760[h] = 8.138.988[COP/kW ]

Convirtiendo el anterior valor a dólares americanos utilizando la Tasa Representativa

del Mercado (TRM) promedio del año 2019, la cual fue COP $3.281,39 [43], fue obtenido

lo siguiente:

Costogeneradores = 8.138.988[COP$/kW ]/COP3.281, 39[COP$/USD]
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Costogeneradores = 2.480 [USD/kW ]

∗ Costo de Combustible: Para el consumo de diésel marino fue realizado un ajuste

por concepto de Índices de Precios del Consumidor (IPC), tomando como valor

para el año 2018 el 3,18% y para el año 2019 del 3,8%, según lo reportado por

el DANE. Con base en lo anterior, el consumo de diésel aproximado para el año

2019 fue de:

Consumo diesel = (13.219.499 ∗ 1, 0318) ∗ 1, 038 = 14.158.194 galones

Para estimar el costo del combustible fue utilizado como referencia para el presen-

te trabajo, la base de datos de Ecopetrol [41], promediando los valores del precio

del combustible diésel marino, incluyendo transporte, para el año 2019, según se

muestra en la tabla 3.4 extráıda de dicha base de datos.

Figura 3.4: Tabla de costo de combustible diésel marino reportado por Ecopetrol para el año

2019.[41]

Con base en la tabla anterior, el valor promedio para el año 2019 fue calculado,

obteniendo la siguiente cifra:
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Costo Promedio de Combustible Diésel Marino año 2019: COP6.446, 61[$/Gal]

Utilizando el costo promedio calculado anteriormente, la siguiente operación fue

realizada:

Costocombustible = 14.158.194[Gal] ∗ 6.446, 61[COP/Gal] = $91.272.355.022[COP ]

Costocombustible =
$91.272.355.022[COP ]

$3.281, 39[COP/USD]

Costocombustible = $27.815.150[USD]

Con base en el anterior cálculo y tomando el valor de enerǵıa eléctrica demandada

en el año 2019 por la isla de San Andrés, tal y como, se describe en el Caṕıtulo 4,

la siguiente operación fue llevada a cabo:

Costocombustible =
27.815.150[USD]

199.971.628[kWh]
= 0, 139[USD/kWh]

Este valor será utilizado en el modelamiento de la función objetivo que se realizará

en el caṕıtulo 3.1.

Adicional, el valor promedio del costo del combustible diésel calculado para el

2019, se requiere expresar en unidades [USD/L], las cuales son las requeridas por

el programa HOMER Pro. Por lo anterior, las siguientes operaciones fueron reali-

zadas:

Costo Promedio de Combustible Diésel Marino año 2019:

Costocombustible =
6.446, 61[COP$/Gal]

3.281, 39[COP$/USD]

Costocombustible = 1, 965[USD/Gal] ∗ 1 [Gal]

3, 7854[L]

Costocombustible = 0, 5190[USD/L]

∗ Costos de Operación y Mantenimiento en generadores diésel: Para esta-

blecer los costos de operación y mantenimiento de generadores que utilizan diésel

como combustible, fue tomado como referencia el porcentaje indicado en [45], el
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cual es un porcentaje promedio del 2% sobre el valor CAPEX de ese tipo de

generación. Por lo anterior, el siguiente calculo fue realizado:

CO&M Diesel = 2% ∗ 2.480[USD/kW ]

CO&M Diesel = 49, 6[USD/kW ]

Costos de las Bateŕıas solares: Los costos de las bateŕıas solares depende del fabri-

cante, la capacidad de almacenamiento, entre otros factores. Para el presente documen-

to, las bateŕıas seleccionadas son las siguientes y las cuales se encuentran en la libreŕıa

de HOMER Pro:

∗ Bateŕıas modelo SAGM 12 205, marca Trojan de 12 V, de 205 Ah.

∗ Su costo de referencia para el año 2020 está aproximadamente en: COP$ 2.335.905

∗ Utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del año 2019,

(COP $3.281,39) [43], el costo de las bateŕıas en dólares americanos será: USD$

711, 86

∗ E= 205 [Ah] * 12 [V] = 2.460 [Wh]

∗ Costo = 712[USD]
2.460[Wh]

= 289[USD/kWh]

Teniendo en cuenta el cálculo anterior, se aproxima a 300 [USD/kWh], el cual es el valor

estándar que maneja el asistente de configuración (Setup Assistant) para incorporar

bateŕıas solares a la micro-red.

Con base en los valores obtenidos anteriormente, en el asistente de configuración (Setup

Assistant) de HOMER Pro fueron modelados diferentes escenarios de la micro-red propuesta

y los cuales se describen detalladamente en el caṕıtulo 3.3. En este asistente fueron ingre-

sados: la ubicación geográfica de la isla de San Andrés y los costos de referencia calculados

anteriormente que aplicarán para cada escenario propuesto. Una vez ingresados los costos de

cada recurso que conforma la micro-red, la opción de carga Deferrable fue incorporada, en la

cual, fue ingresado el consumo total medio de la isla en los meses del año 2019 con base en

la información consignada en las tablas 7.1 y 7.2, del Numeral I. de la Sección de Anexos

del presente documento.
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Figura 3.5: Ubicación del proyecto en Homer Pro

Figura 3.6: Valores de demanda de la isla de San Andrés para el año 2019 cargados en Homer

Pro, en la opción de carga Deferrable

Los resultados obtenidos una vez fueron ingresados los datos del proyecto en el asistente de

configuración (Setup Assistant) de HOMER Pro, para cada escenario propuesto son descritos

detalladamente en el caṕıtulo 5.
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3.3. Modelamiento de diferentes escenarios en HOMER

Pro

Diferentes escenarios de la micro-red fueron modelados en HOMER Pro, mediante la

utilización del asistente de configuración (Setup Assistant), tal y como, se describe a conti-

nuación:

3.3.1 Micro-red sin Bateŕıas y con la opción Autosize Genset para la generación diésel.

3.3.2 Micro-red con Bateŕıas y con la opción Autosize Genset para la generación diésel.

3.3.3 Micro-red sin Bateŕıas y con el modelamiento de cada unidad diésel.

3.3.4 Micro-red con Bateŕıas y con el modelamiento de cada unidad diésel.

Con estos escenarios a evaluar se busca encontrar la mejor configuración de la micro-red,

de tal forma que la demanda de enerǵıa eléctrica en la isla sea satisfecha.

Alertas de HOMER Pro:

Para algunos de los escenarios propuestos anteriormente, alertas por posibles problemas

de estabilidad pueden ser emitidos por HOMER Pro. Esto puede ser debido a una alta

penetración de recursos renovables y por no contar con un sistema de almacenamiento

como respaldo. Por lo anterior, la siguiente advertencia será indicada para las configu-

raciones en las que sea presentado este problema:

”La capacidad de almacenamiento de la Carga diferible es cero. Este sistema tiene una

alta penetración de renovables lo suficientemente alta como para causar problemas de

estabilidad, por lo que, requiere un modelado más detallado. Agregar alguna forma de

almacenamiento, tales como, volante de inercia o un banco de bateŕıas, podŕıa ayudar.”

Una alta penetración de recursos renovables en el sistema eléctrico puede traer consigo

caida de voltajes, flickers, variabilidad en la generación, inestabilidad en la frecuencia

y aumentos en las corrientes de corto circuito [52].

Debido a que los recursos renovables presentan variabilidad en sus disponibilidades a

lo largo del año, la producción de enerǵıa eléctrica de los paneles solares y las turbinas

eólicas es afectada. Para ilustrar lo anterior, fue construida la gráfica mostrada en la
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figura 3.7, la cual representa el primer escenario mencionado en el numeral 3.2.1 del

presente Caṕıtulo, y en donde es identificada la producción de enerǵıa eléctrica a lo largo

del año de cada recurso a incorporar, siendo el color amarillo la generación del arreglo

solar fotovoltaico, el color verde la generación de las turbinas eólicas y el color Beige la

generación diésel. En color anaranjado es posible apreciar la potencia demandada por

la isla.

Figura 3.7: Ejemplo de Generación de la micro-red modelada a lo largo del año, construida

en HOMER Pro

Por lo tanto, es posible apreciar la variabilidad de la disponibilidad de los recursos solar

y eólicos afectan la producción de energia de la micro-red a lo largo del año.

3.3.1. Micro-red sin Bateŕıas y con la opción Autosize Genset para

la generación diésel

Una vez ingresados los datos que requiere el asistente de configuración (Setup Assistant),

tal y como se describe en el caṕıtulo 3.2, la micro-red en San Andrés será modelada sin incluir

en ella bateŕıas y para la generación diésel se utilizará el bloque de generación diésel que

maneja por defecto el programa HOMER Pro (conocido como autosize Genset), y mediante

el cual, de acuerdo con los datos de entrada, dimensiona su capacidad como un bloque de

generación.
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El diagrama uninodal que representa el caso indicado anteriormente se muestra en la

siguiente figura 3.8:

Figura 3.8: Diagrama Uninodal de la Micro-red modelada, sin bateŕıas y con la opción

autosize para la generación diésel

Para la generación solar fotovoltaica, de acuerdo con lo mostrado en la figura 3.8, la

potencia entregada es potencia activa en AC, es decir, la entregada por los inversores. Por

lo anterior, para propósitos del presente documento será asumida una relación DC/AC igual

a 1. Es decir, la potencia nominal en DC del lado de los paneles solares fotovoltaicos es la

misma que se requiere a la salida de los inversores solares en el lado AC.

3.3.2. Micro-red con Bateŕıas y con la opción Autosize Genset

para la generación diésel

Para este caso, una vez sean ingresados los datos de entrada que requiere el asistente

de configuración (Setup Assistant), la micro-red en San Andrés será modelada incluyendo

bateŕıas y para la generación diésel será utilizado el bloque de generación diésel que maneja

por defecto el programa HOMER Pro (conocido como autosize Genset), y mediante el cual

de acuerdo con los datos de entrada dimensiona su capacidad como un bloque.

El diagrama uninodal que representa el caso indicado anteriormente se muestra en la

siguiente figura 3.9:
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Figura 3.9: Diagrama Uninodal de la Micro-red modelada, con bateŕıas y con la opción

autosize para la generación diésel

Para la generación solar fotovoltaica, de acuerdo con lo mostrado en la figura 3.9, la

potencia entregada es potencia activa en AC, es decir, la entregada por los inversores. Por

lo anterior, para propósitos del presente documento será asumida una relación DC/AC igual

a 1. Es decir, la potencia nominal en DC del lado de los paneles solares fotovoltaicos es la

misma que se requiere a la salida de los inversores solares en el lado AC.

3.3.3. Micro-red sin Bateŕıas y con el modelamiento de cada uni-

dad diésel

Para este caso, una vez sean ingresados los datos de entrada que requiere el asistente

de configuración (Setup Assistant), la micro-red en San Andrés será modelada sin incluir

bateŕıas y para la generación diésel, se modelará cada una de las 10 unidades diésel con las

que cuenta el sistema eléctrico de la isla.

El diagrama uninodal que representa el caso indicado anteriormente se muestra en la

siguiente figura 3.10
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Figura 3.10: Diagrama Uninodal de la Micro-red modelada, sin bateŕıas y con el dimensio-

namiento de cada unidad diésel

Para la generación solar fotovoltaica, de acuerdo con lo mostrado en la figura 3.10, la

potencia entregada es potencia activa en AC, es decir, entregada por los inversores. Por lo

anterior, para propósitos del presente documento será asumida una relación DC/AC igual

a 1. Es decir, la potencia nominal en DC del lado de los paneles solares fotovoltaicos es la

misma que se requiere a la salida de los inversores solares en el lado AC.

3.3.4. Micro-red con Bateŕıas y con el modelamiento de cada uni-

dad diésel

Para este caso, una vez sean ingresados los datos de entrada que requiere el asistente

de configuración (Setup Assistant), la micro-red en San Andrés será modelada incluyendo

bateŕıas y para la generación diésel se modelará cada una de las 10 unidades diésel con las

que cuenta el sistema eléctrico de la isla.

El diagrama uninodal que representa el caso indicado anteriormente se muestra en la

siguiente figura 3.11
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Figura 3.11: Diagrama Uninodal de la Micro-red modelada, con bateŕıas y modelando cada

unidad de generación diésel

Para la generación solar fotovoltaica, de acuerdo con lo mostrado en la figura 3.11, la

potencia entregada es potencia activa en AC, es decir, entregada por los inversores. Por lo

anterior, para propósitos del presente documento será asumida una relación DC/AC igual

a 1. Es decir, la potencia nominal en DC del lado de los paneles solares fotovoltaicos es la

misma que se requiere a la salida de los inversores solares en el lado AC.
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3.4. Modelamiento del Sistema Eléctrico de la isla de

San Andrés

A partir del diagrama de generación elaborado por el IPSE [30] que se muestra en la

figura 3.12 y los informes del operador SOPESA [31], se construyó en ETAP un modelo

para el diagrama unilineal del sistema eléctrico de la isla, con una ubicación tentativa de las

fuentes variables y renovables, especificando en él, la potencia nominal de cada uno de los

diez generadores eléctricos diésel que alimentan el sistema eléctrico y el nombre de cada una

de los trece circuitos que atienden.

Figura 3.12: Diagrama unifilar general del sistema actual de generación de la isla de San

Andrés, diagrama construido a partir de [30] y [31]
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3.5. Evaluación Económica y de Factibilidad de la Micro-

red en la isla de San Andrés

Para determinar la factibilidad de implementar en el sistema eléctrico de la isla de San

Andrés, en Colombia, una micro-red compuesta principalmente por paneles solares fotovol-

taicos y turbinas eólicas, fue realizado un análisis en el programa RetScreen.

Ubicación del Proyecto: Al igual que en HOMER Pro, RetScreen requiere la ubi-

cación del proyecto con el fin de determinar las condiciones climáticas, de radiación e

información de los vientos en la zona, por medio de la base de datos de la NASA y

otras fuentes de información que posee el programa. Por lo anterior, debe ser ingresada

la ubicación del proyecto como primer paso.

Figura 3.13: Ubicación del proyecto de Micro-red en RetScreen

De los datos climatológicos, de radiación y de vientos con los que cuenta el programa

RetScreen, los datos de la velocidad del viento deben ser modificados, debido a que

la información con la que cuenta el programa es para una altura de 10 metros y es

requerida una altura de 50 metros.
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Figura 3.14: Interfaz de RetScreen para datos climatológicos, de radiación y de vientos de

la isla de San Andrés

Enerǵıa: En la pestaña Enerǵıa deben ser ingresados los recursos que conforman la

micro-red. Para ello, deben ser utilizados los costos calculados y establecidos en el

Caṕıtulo 3.2.1 y la información de la hoja de datos de los equipos que se seleccionaron

para el proyecto y que serán adjuntadas en la sección de Anexos del presente documento.

Adicional, en esta sección debe ser indicada la tarifa a la que van a ser vendidos los

excedentes de enerǵıa que produzca la micro-red diseñada. En consecuencia, de acuerdo

con la CREG 038 de 2018 [54], podrán ser reconocidos los excedentes que sean mayores

a las importaciones de enerǵıa al precio de Generación que compone el costo unitario

de enerǵıa. Para efectos del presente documento será asumido un valor correspondiente

al 40% del costo unitario (según facturas de enerǵıa de la isla verificadas), es decir,

371,6 [COP/kWh] y utilizando la TRM promedio del año 2019, en dólares americanos

corresponde a 0,1132 [USD/kWh].

∗ Paneles solares Fotovoltaicos: Para la selección de los paneles solares fotovol-

taicos deben ser ingresados los datos requeridos por el programa con relación al

tipo y capacidad del panel solar fotovoltaico y su costo por kW instalado, junto

con los siguientes campos:
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◦ Pérdidas varias: Estas pérdidas consideran varios fenómenos que pueden ocu-

rrir, tales como, suciedad en los paneles, pérdidas en los cables, entre otros.

Fue seleccionado un valor t́ıpico del 10%.

◦ Eficiencia del inversor: Fue seleccionado el valor promedio que manejan estos

equipos: 97%.

◦ Capacidad: Fue seleccionada de la misma capacidad que la de los paneles

solares fotovoltaicos, tal y como, fue explicado en el Caṕıtulo 3.3.

◦ Pérdidas varias: Se consideró 0 para el presente proyecto.

Figura 3.15: Interfaz de RetScreen selección de paneles solares

∗ Turbinas Eólicas: Para la selección de las turbinas eólicas, al igual que en el caso

anterior, deben ser diligenciados los campos requeridos tales como, tipo, capacidad

y costo por kW instalado de las turbinas eólicas. Adicional, el programa solicita

la siguiente información:

◦ Coeficiente de cizallamiento del viento: el cizallamiento del viento es una con-

secuencia directa de la rugosidad sobre la velocidad del viento, por lo que

a alturas más cercanas al suelo la velocidad del viento toma valores bajos

mientras que para valores mas altos, la velocidad del viento toma valores más

grandes. Para propósitos del presente proyecto fue tomado un valor promedio
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referencial del 10%, teniendo en cuenta la geograf́ıa mayormente plana de la

isla de San Andrés.

◦ Para los valores de Temperatura anual del aire y la presión atmosférica anual,

fueron tenidos en cuenta los valores sugeridos por RetScreen de acuerdo con

la ubicación espacial de la isla de San Andrés.

◦ Pérdidas del arreglo: Corresponden a las pérdidas debido a la interacción de

varias turbinas, una seguida de la otra, por lo que teniendo en cuenta que son

30 unidades, fue seleccionado el valor t́ıpico más alto del 20%, debido a las

limitantes de espacio con las que cuenta la isla.

◦ Pérdidas de la superficie de Sustentación: Estas pérdidas consideran en pro-

medio las pérdidas ocasionadas por suciedad de las palas u otros factores como

insectos o acumulación de hielo. Fue seleccionado el valor promedio utilizado

por el programa del 10%.

◦ Pérdidas varias: estas pérdidas consideran las ocasionadas por frenar y arran-

car la turbina, pérdidas por vientos fuertes y cortes por ráfagas de viento,

pérdidas en la ĺınea de transmisión. Fue seleccionado el valor promedio utili-

zado por el programa del 6%.

Figura 3.16: Interfaz de RetScreen para selección de turbinas eólicas
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Análisis de Costos: Con base en el valor ingresado en [USD/kW] para cada recurso

a incorporar calculado en el Caṕıtulo 3.2.1, RetScreen realiza una tabla resumen con

el consolidado de costos de inversión de capital (CAPEX) y costos operativos (OPEX)

con los que contaŕıa el proyecto, tal y como es mostrado en la figura:

Figura 3.17: Interfaz de RetScreen para análisis de costos

Cualquier otro costo adicional que deba ser tenido en cuenta y/o ahorros que se puedan

tener en el proyecto, deben ser ingresados en esta sección.

Análisis de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Con base en

los recursos renovables que vayan a ser incorporados en la micro-red diseñada, RetS-

creen determina y calcula el ahorro en emisiones de Gases Efecto Invernadero que se

obtendŕıa por la implementación de estos recursos en el sistema eléctrico de la isla de

San Andrés, reduciendo la utilización de los combustibles fósiles y logrando satisfacer

la demanda de enerǵıa eléctrica de los habitantes de la isla.

Para determinar este ahorro en emisiones, fue necesario incluir el Factor de Emisión

de CO2, explicado detalladamente en el Numeral 2 del Caṕıtulo 3.1.1, en el programa

RetScreen. Para el año 2019, ese valor se situó en 164, 38 g/kWh o 0, 164 kg/kWh de

CO2 equivalente [37]. Por lo tanto, dicho factor debe ser ingresado en el programa como

se muestra en al figura 3.18:
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Figura 3.18: Interfaz de RetScreen para reducción de emisiones

Con el fin de monetizar ese ahorro en emisiones, se recurrió a la Declaración Conjunta de

Intención (DCI) firmada el 30 de noviembre de 2015 [46] entre los Gobiernos de Colom-

bia, Noruega, Alemańıa y Gran Bretaña con el fin contribuir a la reducción significativa

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de la deforestación y

degradación forestal en Colombia. En este acuerdo firmado, fue establecido inicialmen-

te por periodo de cinco años, prorrogables por otros cinco años, si no se establecia lo

contrario y en el cual, fue indicado un pago por reducción de emisiones de GEI verifica-

das. Este pago fue establecido inicialmente en USD 5 por Tonelada de CO2 equivalente.

Con base en lo anterior, ese ingreso por reducción de GEI debe ser colocado en RetS-

creen por un periodo de cinco años.

Parámetros Financieros: Los parámetros Financieros definidos para el proyecto y

que requiere RetScreen como parámetros de entrada, son descritos a continuación:
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∗ Tasa de Inflación: La tasa de inflación en Colombia para el año 2019 fue del 3,8%,

según las cifras reportadas por el DANE.

∗ Tasa de Descuento: Es la tasa que se aplica para determinar el valor presente de

un pago futuro. Para efectos del presente proyecto un valor del 6% fue definido.

∗ Tiempo de vida del Proyecto: Fue establecido por 25 años.

∗ Relación de la Deuda: Fue establecido en un 30%.

∗ Tasa de Interés de la deuda: Después de haber sido consultados varios Créditos

verdes disponibles en el mercado colombiano, el crédito Bancoldex fue seleccionado

[47]. Este préstamo lo realiza Bancolombia a 10 años para créditos de inversión y

la tasa es 7,5% + DTF, el cual de acuerdo con el Banco de la República [48], fue

de 2,14% a 90 d́ıas. Por lo tanto, la tasa del prestamo utilizada fue de 9,64%.

∗ Duración de la Deuda: De acuerdo con lo anterior, fue definido por 10 años.

∗ Ingresos anuales: En este apartado RetScreen establece los ingresos que recibirá el

proyecto por exportación de enerǵıa de acuerdo con la tarifa definida en la sección

Enerǵıa.

Figura 3.19: Interfaz de RetScreen para parámetros financieros del Proyecto
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Una vez sean ingresados los parámetros financieros, mostrados en la figura 3.19, RetS-

creen calcula de flujo de caja del proyecto y arroja los siguientes indicadores financieros:

� Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Capital : Es la tasa

de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Si la TIR es mayor a la tasa de

descuento del VPN, indicará que el proyecto es aceptado puesto que se estima un

rendimiento mayor al mı́nimo requerido.

� Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Activos : Representa

la ganancia generada a partir del capital invertido (activos) durante la vida del

proyecto. Entre mayor sea su valor, más dinero está ganando la empresa con menos

inversión.

� Repago o Payback Period: Es el periodo de tiempo requerido para recuperar

el capital inicial de una inversión.

� Valor Presente Neto (VPN): Representa el valor presente de los ingresos menos

el valor presente de los egresos, evaluados a una tasa de interés de oportunidad,

tasa de descuento o la tasa de retorno requerida sobre la inversión. Se calcula

mediante la siguiente fórmula:

V PN = Inversion inicial +
n∑

t=1

flujos de dinero en cada periodo

1 + tasa de descuento
(3.6)

donde n es el número de periodos. Su valor puede ser positivo, negativo o cero; si

su valor es positivo indicará que la inversión del proyecto tendrá un incremento

equivalente al monto obtenido en el VPN, si es negativo significa que la inversión

del proyecto reducirá su valor en el monto obtenido en el VPN y si es cero, indicará

que le proyecto no logró maximizar la inversión.

� Relación Beneficio-Costo: Toma los ingresos y egresos presentes netos del es-

tado de resultados, con el fin de determinar cuales son los beneficios por cada peso

invertido en el proyecto. Si su valor es mayor a 1, indica que los beneficios superan

a sus costos, por lo tanto, el proyecto debe ser considerado.

3.5.1. Ley 1715 de 2014

Para determinar la factibilidad de implementar una micro-red en la isla de San Andrés,

es importante tener en cuenta dentro de la evaluación financiera del proyecto, los be-

neficios que otorga la Ley 1715 de 2014, expedida por el Gobierno de Colombia. De
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acuerdo con esta Ley, proyectos que involucren y fomenten la utilización de FNCER,

podrán acceder principalmente a los siguientes beneficios fiscales [53]:

∗ Reducción anual de la renta por valor equivalente al 50% de la inversión, durante

5 años, sin superar el 50% de la renta liquida por año.

∗ Exclusión de IVA a equipos, elementos, maquinaria y servicios sean nacionales

o importados que se destinen a la preinversión o inversión para la producción y

utilización de enerǵıa a partir de FNCER.

∗ Exención de aranceles para maquinaria, equipos, materiales e insumos no produci-

dos nacionalmente destinados a preinversión e inversión de proyectos con FNCER.

∗ La Depreciación acelerada de maquinaria, equipos y obras civiles necesarias para

la preinversión, inversión y operación de la generación con FNCER. Este valor no

debe ser mayor al 20% anual.

Con base en lo anterior, de los beneficios tributarios a los que se podŕıan acceder por la

implementación de este proyecto, únicamente va a ser utilizada y estimada la reducción

anual de renta debido a que para los otros tres beneficios, no se cuenta con la suficiente

información para poderlos estimar.



Caṕıtulo 4

Casos de estudio

En este Caṕıtulo se indican los casos de estudio a evaluar en HOMER Pro y se detalla y es

explicada la información que fue consultada con relación a la capacidad del sistema eléctrico,

la demanda de enerǵıa, las condiciones de vientos y de irradiación solar con la que cuenta la

isla de San Andrés, en Colombia.

4.1. Casos de Estudio

La micro-red diseñada compuesta por paneles solares fotovoltaicos y turbinas eólicas,

será evaluada en HOMER Pro incluyendo en ella: bateŕıas y diferentes opciones para el

modelamiento del grupo electrógeno. En la siguiente tabla 4.1 se resumen los diferentes

escenarios a evaluar:

Tabla 4.1: Casos de Estudio en Homer Pro
Configuración de la Micro-red

1. Micro-red Sin bateŕıas y con la opción Autosize Genset

2.1 Micro-red con bateŕıas y con la opción Autosize Genset - Caso 1

2.2 Micro-red con bateŕıas y con la opción Autosize Genset - Caso 2

3. Micro-red sin bateŕıas y modelando las 10 unidades generación diésel

4. Micro-red con bateŕıas y modelando las 10 unidades generación diésel

Los anteriores escenarios se evalúan con el fin de determinar la conveniencia o no de incluir

bateŕıas dentro de la micro-red propuesta.

59
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4.2. Levantamiento de Información

En el 51% del territorio Colombiano no tienen acceso a la enerǵıa eléctrica mediante

la conexión al Sistema de Interconectado Nacional (SIN), por lo que, estas regiones son

catalogadas como Zonas No Interconectadas (ZNI). Esas zonas están conformadas por 18 de-

partamentos de los 32 en total que existen en Colombia, atendiendo a 209.204 usuarios, con

94 entes prestadores, según la información tomada del Instituto de Planificación y Promoción

de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) para el año 2018 [30].

Esto equivale a un 93% de coberturta de las Zonas No Interconectadas identificadas por este

organismo [29].

Estos departamentos pertenecientes a la ZNI deben emitir informes mensuales de su ge-

neración y demanda de enerǵıa eléctrica, número de horas de prestación de servicio, compa-

ración con el año inmediatamente anterior, entre otros indicadores, y enviar dichos informes

al Centro Nacional de Monitoreo (CNM), el cual, es un área misional del IPSE que realiza

actividades de seguimiento a la prestacion del servicio de enerǵıa eléctrica en las Zonas No

Internconectadas (ZNI).

El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al hacer parte de la ZNI

debe emitir informes mensuales al CNM y con base en esta información, serán realizados

los cálculos y dimensionamientos que se requieran. El informe de generación y demanda de

enerǵıa eléctrica está separado por departamentos y es posible encontrar información tanto

para la isla de Providencia y Santa Catalina como para la isla de San Andrés. Para efectos

del presente documento, fue considerada únicamente la información perteneciente a la isla

de San Andrés y dicha información es de libre acceso y puede ser conseguida en la siguiente

dirección web:

Informes Mensuales de Telemetŕıa: http://190.216.196.84/cnm/info_mes.php

A partir de la información obtenida del IPSE, fue elaborada y consolidada una tabla con

la demanda de enerǵıa en la isla de San Andrés para todos los meses del año 2019, las cuales

se encuentran en las tablas 7.1 y 7.2, relacionadas en el Numeral I. de la sección Anexos

del presente documento. Adicional, a partir de dichas tablas fue posible calcular el consumo

total de enerǵıa demandada por la isla de San Andrés para el año 2019, el cual, es mostrado

a continuación:

DemandaSanAndres = 199.971.628 [kWh]

http://190.216.196.84/cnm/info_mes.php
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Con la información obtenida y tabulada en las tablas 7.1 y 7.2, fue calculado el valor

promedio para cada mes del año 2019, y cuya información es requerida por el programa

HOMER Pro. Teniendo en cuenta que el servicio en la isla de San Andrés fue prestado las

24 horas del d́ıa a lo largo de todo el año, según los reportes del IPSE [30], fue calculado el

valor promedio de la potencia en [kW] demandada por la isla, para cada mes del año 2019.

Los valores obtenidos son mostrados en las tablas 4.2 y 4.3.

Tabla 4.2: Enerǵıa Promedio demandada, número de horas promedio de servicio y Potencia

Instantánea promedio, desde enero a junio del año 2019, en la isla de San Andrés
Descripción Unidades enero febrero marzo abril mayo junio

Enerǵıa Promedio demandada [kWh] 503.948 505.363 514.557 538.558 537.968 579.727

Horas de servicio promedio [h] 24 24 24 24 24 24

Potencia [kW] 20.998 21.057 21.440 22.440 22.415 24.155

Tabla 4.3: Enerǵıa Promedio demandada, número de horas promedio de servicio y Potencia

Instantánea promedio, desde julio a diciembre del año 2019, en la isla de San Andrés
Descripción Unidades julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Enerǵıa Promedio

demandada

[kWh] 574.051 587.383 580.525 543.588 554.513 552.110

Horas de servicio

promedio

[h] 24 24 24 24 24 24

Potencia [kW] 23.919 24.474 24.189 22.649 23.105 23.005

De las tablas anteriores 4.2 y 4.3, fue identificada que la potencia máxima promedio de

las cargas de la isla fue de Pmaxpromedio SanAndres = 24.474 [kW ]. Sin embargo, para establecer

el valor máximo de potencia demandada por la isla de San Andrés, fueron construidas las

tablas 7.3 y 7.4 a partir de los reportes de potencia mensuales indicados en el IPSE para el

año 2019 [30], y las cuales se encuentran relacionadas en el Numeral II, de la Sección Anexos

del presente documento. De dichas tablas, fue determinado que el valor máximo de potencia

demandada por la isla de San Andrés para el año 2019, el cual fue:

Pmax SanAndres = 30.490 [kW ]

Este valor será ingresado en el programa HOMER Pro, en el tipo de carga Deferrable, en

la opción de carga pico del programa HOMER Pro.

Adicional a lo anterior, de los reportes del IPSE [30] fueron identificados el número y

los nombres de los circuitos que componen el sistema eléctrico de la isla, con su respectivo
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medidor, tal y como, es mostrado en la tabla 4.4:

Tabla 4.4: Nombres de los Circuitos de la isla de San Andrés
Número del Medidor Nombre Circuito

4 Columbia

5 Ámericas

6 Boulevard

7 Swamp Ground

8 Natania

9 san luis

10 Loma

11 Almendros

12 Fragata

13 Hospital San Andrés

14 Juan 23

15 Back Road

16 20 de julio

Dichos circuitos están distribuidos de la siguiente manera de acuerdo con lo ilustrado en

la figura 4.1 [30]:
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Figura 4.1: Diagrama unifilar general del sistema actual de generación de la isla de San

Andrés, [30]

Para cada circuito mostrado en la figura 4.1, fue tabulado para cada mes del año 2019

su porcentaje de participación en la demanda total de enerǵıa en la isla y con base en

dicha información, fue obtenido el valor promedio demandando por cada circuito para el año

analizado. Esta información es mostrada en las tablas 4.5 y 4.6.
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Tabla 4.5: Porcentaje de Participación de los circuitos en la demanda total de la isla de San

Andrés, para los meses de enero a agosto del año 2019
Circuitos enero febrero marzo abril mayo junio julio Agosto

Columbia 6,86% 6,82% 6,86% 6,86% 6,96% 7,15% 7,09% 7,04%

Américas 4,02% 4,11% 3,99% 4,10% 4,01% 4,01% 3,94% 3,97%

Boulevard 14,22% 13,95% 14,24% 13,70% 13,96% 13,64% 13,66% 13,52%

Swamp Ground 2,72% 2,70% 2,63% 2,65% 2,59% 2,43% 2,44% 2,36%

Natania 8,50% 8,44% 8,36% 8,53% 8,62% 8,55% 8,56% 8,62%

San Luis 10,27% 10,43% 10,36% 10,36% 10,41% 10,30% 10,15% 10,11%

Loma 13,54% 13,59% 13,68% 13,98% 13,57% 13,82% 13,69% 13,83%

Almendros 12,15% 12,20% 12,21% 12,25% 12,33% 12,49% 12,60% 12,48%

Fragata 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hospital 0,80% 0,86% 0,84% 0,84% 0,85% 0,81% 0,80% 0,82%

Juan 23 7,64% 7,72% 7,70% 7,60% 7,70% 7,59% 7,65% 7,62%

Back Road 12,00% 11,99% 12,04% 12,11% 11,90% 12,20% 12,22% 12,37%

20 de Julio 7,02% 7,19% 7,07% 7,01% 7,10% 7,02% 7,19% 7,25%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 4.6: Porcentaje de Participación de los circuitos en la demanda total de la isla de San

Andrés, para los meses de septiembre a diciembre del año 2019
Circuitos septiembre octubre noviembre diciembre Promedio Potencia

[kW]

Columbia 7,09% 6,93% 6,98% 7,02% 6,97% 2.126

Américas 3,98% 4,01% 3,95% 3,83% 3,99% 1.218

Boulevard 13,92% 13,39% 13,31% 13,70% 13,77% 4.198

Swamp Ground 2,22% 2,16% 2,12% 2,11% 2,43% 740

Natania 8,71% 8,75% 8,67% 8,46% 8,56% 2.611

San Luis 10,16% 10,35% 10,31% 10,38% 10,30% 3.140

Loma 13,42% 13,52% 13,47% 13,82% 13,66% 4.165

Almendros 12,27% 12,36% 12,54% 12,45% 12,36% 3.769

Fragata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 6

Hospital 0,82% 0,84% 0,80% 0,77% 0,82% 250

Juan 23 7,71% 7,89% 7,91% 7,90% 7,72% 2.354

Back Road 12,30% 12,37% 12,61% 12,45% 12,21% 3.724

20 de Julio 7,38% 7,43% 7,32% 7,09% 7,17% 2.187

Total 100% 100% 100% 100% 100% 30.488

Como se puede apreciar en el diagrama unifilar 4.1, el sistema eléctrico de la isla cuenta
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con una capacidad instalada de 66,94 [MW] para atender la demanda mostrada en las tablas

4.5 y 4.6; conformada por diez (10) grupos electrógenos que funcionan con diésel marino

como combustible y una planta de generación de residuos sólidos; siendo las primeras dos

(2) unidades (MAN1 y MAN2) marca MAN Diésel, las siguientes seis (6) unidades (EMD9,

EMD10, EMD11, EMD12, EMD13 y EMD14) son marca EMD y los últimos dos (2) equipos

(MB1 y MB2) son marca Mirrlees Blackstone. Adicional, el sistema eléctrico de la isla cuenta

con una reserva 18,7 [MW] para efectos de mantenimientos o fallas que se presenten en alguna

unidad y está conformada por ocho (8) unidades que funcionan con diésel marino como

combustible. La capacidad de cada equipo y su estado, fueron consolidados en la siguiente

tabla 4.7:

Tabla 4.7: Capacidad instalada en la isla de San Andrés, información tomada y elaborada

de [30] y [32]
Item Marca Capacidad [kW] Estado

1 MAN1 14300 En operación

2 MAN2 14300 En operación

3 EMD 9 2865 En operación

4 EMD 10 2865 En operación

5 EMD 11 2865 En operación

6 EMD 12 2865 En operación

7 EMD 13 2865 En operación

8 EMD 14 2865 En operación

9 MB1 9600 En operación

10 MB2 9600 En operación

11 PER 1950 En operación

12 EMD1 2200 en Reserva

13 EMD2 2200 en Reserva

14 EMD3 2200 en Reserva

15 EMD4 2500 en Reserva

16 EMD5 2500 en Reserva

17 EMD6 2500 en Reserva

18 EMD7 2100 en Reserva

19 EMD8 2500 en Reserva

La anterior tabla indica el número de equipos, marca y nombre de los equipos, capacidad

en [kW] y su estado; si es operativo o se tiene como reserva.
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4.3. Recurso Eólico disponible en la isla de San Andrés,

Colombia

Para la selección de la turbina fue tomado como punto de partida el recurso eólico dispo-

nible en la isla, el cual, por su ubicación en el mar Caribe, cuenta con presencia de vientos

del oeste entre los meses de diciembre y mayo, mientras que desde junio a octubre predomina

un flujo de vientos del este. Durante los meses enero, febrero y el trimestre de junio a agosto,

la velocidad de los vientos sobre superficie mantienen valores en promedio de 5,1 [m/s] a 6,1

[m/s], mientras que en septiembre y octubre la velocidad está alrededor de los 3,6 [m/s] [33].

En la figura 4.2 se puede ver el promedio de la velocidad del viento en San Andrés a una

altura de 10 metros, a lo largo del año.

Figura 4.2: Velocidades promedio del viento en la isla de San Andrés a una altura de 10

metros, tomado del Atlas de Viento de Colombia - IDEAM [33]

Adicional, teniendo en cuenta que con la altura vaŕıan los valores de la velocidad del vien-

to, fue extráıda directamente del Altas interactivo del IDEAM [34] la velocidad promedio del

viento en la isla de San Andrés para una altura de 50 metros, la cual, es la altura aproximada

que se espera tenga la góndola del generador eólico. Estos valores fueron tabulados y son

mostrados en la tabla 4.8.
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Tabla 4.8: Velocidad promedio en la isla de San Andrés a una altura de 50 metros, elabora-

ción propia a partir de datos del IDEAM [34]

Meses Velocidad Promedio [m/s]

Enero 11-12

Febrero 11-12

Marzo 10-11

Abril 9-10

Mayo 8-9

Junio 8-9

Julio 9-10

Agosto 7-8

Septiembre 5-6

Octubre 6-7

Noviembre 8-9

Diciembre 10-11

Con base en la información mostrada en la tabla 4.8, la turbina eólica va a ser seleccionada

teniendo en cuenta que la velocidad promedio del viento en la isla de San Andrés es de 8,1

[m/s] a una altura de 50 metros.

4.4. Recurso solar disponible en la isla de San Andrés,

Colombia

Para el sistema fotovoltaico fue tomado como punto de partida el recurso solar disponible

en la isla a lo largo del año, el cual es mostrado en la figura 4.3 [35] y cuyo valor de irradiación

promedio multianual es de 4.795 [Wh/m2].
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Figura 4.3: Radiación solar promedio en la isla de San Andrés,

tomado de [35]

Adicional, las Horas de Brillo Solar (HBS) en la isla de San Andrés son mostrados en

la siguiente tabla 4.9 y de la cual, fue evidenciado que los valores más bajos de irradiación,

ocurren en los meses de octubre y noviembre.

Tabla 4.9: Horas de Brillo Solar en la Isla de San Andrés,

tomado de [36]
meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Horas 8,2 8,6 9,2 9,3 7,6 6,1 6,6 7,2 6,4 6 6 6,9

Como elemento de comparación, fue tomado el departamento de la Guajira, el cual, es

un departamento que por su ubicación geográfica posee un gran potencial de recurso solar y

recurso eólico, con valores promedios de irradiación del orden de los 5.000 a 5.500 [Wh/m2]

[35]. Con base en lo anterior, los valores mostrados en la figura 4.3 son aprovechables para

la isla de San Andrés.
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Análisis de resultados

En este Caṕıtulo se analizan los resultados obtenidos para cada uno de los modelos indi-

cados en el Caṕıtulo 3, con el fin de validar y confirmar cada uno de los objetivos espećıficos

y generales establecidos para el presente trabajo de grado.

5.1. Selección de Equipos

Para cada escenario de micro-red propuesto en el Caṕıtulo 3.3, fueron seleccionados los

siguientes tipos de equipos:

1. Generador Eólico: Teniendo en cuenta la información mostrada en el Caṕıtulo 4, en

la cual se indicaba la disponibilidad del recurso eólico, los generadores eólicos de 1.500

[kW] fueron escogidos. A partir de las libreŕıas de HOMER Pro, fue seleccionado el tipo

de turbinas de referencia Generic 1,5MW con las especificaciones técnicas descritas en

el numeral III. de la sección de Anexos. Comercialmente este equipo puede ser repre-

sentado con un aerogenerador modelo V63/1500 de la marca Vestas de Dinamarca, del

cual, se encontrará la hoja de datos en el numeral III. de la sección de Anexos.

Como es posible verificar en la hoja de datos de la turbina eólica seleccionada, la

velocidad mı́nima que requiere la turbina para empezar a producir enerǵıa eléctrica es

aproximadamente 4 m/s, por lo que, con el recurso disponible en la isla a lo largo del

año, a una altura de 50 metros (ver tabla 4.8, del Caṕıtulo 4), se cumplirá para todos

los meses con lo mı́nimo requerido por el equipo para funcionar.

2. Paneles Solares Fotovoltaicos: Para el presente proyecto se seleccionaron los pane-

les solares fotovoltaicos Monocristalinos marca Jinko de 470 [Wp], modelo JKM470M-

7RL3-V de acuerdo con las especificaciones técnicas y hoja de datos descritas en el

numeral IV. de la sección de Anexos.

69
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3. Inversores: Fueron seleccionados dos tipos de inversores; los inversores modelo SG110CX

de 110 [kW] y los inversores modelo SG 80KTL de 80 [kW]. Ambos modelos son marca

Sungrow Power Supply con las especificaciones técnicas y hoja de datos descritas en el

numeral VI. de la sección de Anexos.

4. Generadores Diésel: Para modelar cada una de las 10 unidades diésel que tiene ins-

taladas la isla de San Andrés, las libreŕıas con las que cuenta HOMER Pro fueron

consultadas. Las primeras 6 unidades diésel de 2.800 [kW] de capacidad, fueron selec-

cionadas de la sección Generic Small Genset ingresando su correspondiente capacidad

y su costo fue determinado con base en los costos descritos en el caṕıtulo 3.2.1. En la

figura 7.8 del numeral VII. de la sección de Anexos del presente documento es mos-

trado el equipo seleccionado. Para las unidades de mayor tamaño; las dos unidades de

9.600 [kW] fueron seleccionadas de la sección Generic Medium Genset y dos unidades

de 14.300 [kW] fueron seleccionadas de la sección Generic Large Genset, ingresando su

correspondiente capacidad y su costo, al igual que en el caso anterior, fue determina-

do con base en los costos descritos en el caṕıtulo 3.2.1. En las figuras 7.9 y 7.10 del

numeral VII. de la sección de Anexos del presente documento, se muestran los equipos

seleccionados.

5. Bateŕıas: Para los escenarios de la micro-red en que incorpore bateŕıas, fue seleccionado

de las libreŕıas de Homer Pro, el modelo SAGM 12 205, marca Trojan de 12 [V], de 205

[Ah], cuya hoja de datos se encuentra el numeral V. de la sección de Anexos.

5.2. Análisis de Resultados de los diferentes escenarios

simulados en HOMER Pro

Los resultados obtenidos para cada modelo indicados en el Caṕıtulo 3.3, son mostrados a

continuación:

5.2.1. Micro-red sin Bateŕıas y con la opción Autosize Genset para

la generación diésel

Una vez ingresados en el asistente de configuración (Setup Assistant) de HOMER Pro los

datos de la ubicación del proyecto, el consumo promedio por mes de la isla de San Andrés

para el año 2019 y los costos por cada componente que conforma la micro-red, el programa

arrojó los siguientes resultados:
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Figura 5.1: Resultados de la Optimización realizada por HOMER Pro

Como se puede apreciar en la figura 5.1, HOMER Pro realizó varias simulaciones, en las

cuales ejecutó un análisis de sensibilidad variando la velocidad del viento y el precio del com-

bustible y estableciendo posibles configuraciones de los recursos a incorporar en la micro-red

con el fin de cubrir la demadanda indicada.

Para realizar el análisis, una velocidad del viento de 8 [m/s] fue seleccionada debido a

que es una velocidad promedio disponible en la isla, tal y como, se indicó en el Caṕıtulo

4.3. El precio del combustible fue seleccionado en 0,519 [USD/L] tal y como se determinó

en el caṕıtulo 3.2.1. Estos dos valores fueron establecidos como casos bases y como se puede

apreciar en la figura 5.1, existen diferentes configuraciones de la micro-red con las cuales se

puede satisfacer la demanda de la isla y cuyas configuraciones están organizadas de menor a

mayor de acuerdo con el Valor Presente Neto (VPN).

De todas las posibles configuraciones mostradas, la primera opción fue la escogida y

analizada. En esta configuración la micro-red estaŕıa conformada por los siguientes elementos:

Paneles Solares fotovoltaicos con una capacidad instalada: 38.510 [kW]

Cuarenta (40) Turbinas Eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad insta-

lada de 60.000 [kW].

Un bloque de generación (autosize Genset) diésel de 25.000 [kW].
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Para la configuración descrita anteriormente, fue analizada la producción de enerǵıa que

calcula HOMER Pro, tal y como se muestra en las siguientes tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4:

Tabla 5.1: Tabla de Producción de enerǵıa arrojada por HOMER Pro

Producción kWh/año %

Generación sistema solar 77.141.842 20,7%

Autosize Genset 51.452.667 13,8%

Turbinas Eólicas 1,5MW 244.356.763 65,5%

Total 372.951.272 100,0%

Tabla 5.2: Consolidado de Consumos construido por Homer Pro

Consumo kWh/año %

AC Carga Primaria - 0,0%

DC Carga Secundaria - 0,0%

Deferrable Load 199.971.603 100,0%

Total 199.971.603 100,0%

Tabla 5.3: Cantidad de Enerǵıa atendida, no atendida y Almacenada

Cantidad kWh/año %

Exceso de electricidad 172.979.669 46,6%

Carga Eléctrica no Atendida - 0,0%

Capacidad de Almacenamiento - 0,0%

Tabla 5.4: Penetración de Renovables
Cantidad Valor Unidades

Fracción de renovables 74,3 %

Máxima penetración de Renovables 482 %

Como es posible observar en las tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, para atender la demanda de la

isla de San Andrés, las turbinas eólicas aportaron el 65,5% de la enerǵıa eléctrica producida

en el año, mientras que sistema solar fotovoltaico el 20,7% y la generación diésel el 13,8%,

logrando una disminución en la utilización de los combustibles fósiles en la isla. Adicional,

es posible evidenciar que la carga no atendida durante el año fue cero, mostrando una gran

confiabilidad esta configuración
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Para el bloque de generación diésel calculado por HOMER Pro, fue analizada la produc-

ción de enerǵıa eléctrica para dicho bloque, tal y como, se muestra a continuación:

Tabla 5.5: Producción de enerǵıa Modelo 1

Cantidad Valor Unidades

Producción eléctrica 51.452.667 kWh/año

Salida media eléctrica 15.010 kW

Salida eléctrica mı́nima 6.250 kW

Salida eléctrica máxima 24.474 kW

Tabla 5.6: Resultados de combustible
Cantidad Valor Unidades

Consumo de combustible 13.398.691 L

Conmsumo espećıfico de combustible 0,260 L/kWh

Entrada de enerǵıa de combustible 131.843.115 kWh/año

Eficiencia eléctrica media 39 %

A partir de la figura 5.5, fue identificada la capacidad mı́nima de potencia de la gene-

ración diésel para este escenario de la micro-red, estableciendo un valor de 6.250 [kW]. Este

valor es requerido para una de las restricciones de la función objetivo indicada en la ecuación

3.5, del Caṕıtulo 3.1.1.

Adicional a lo anterior, fue identificado que al configurar la generación diésel mediante el

Autosize Genset, este presentó una limitación en la capacidad, tal y como, se muestra en la

siguiente figura:
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Figura 5.2: Limitación de Potencia en el Autosize Genset de HOMER Pro

Por lo tanto, la capacidad máxima de potencia del bloque de generación diésel que se

tendŕıa disponible seŕıan 25.000 [kW], con lo cual, no seŕıa cubierta la demanda máxima

identificada para la isla de San Andrés, la cual fue establecida en 30.490 [kW] para el 2019,

tal y como, fue mostrado en el Caṕıtulo 4.

Esta configuración seleccionada presentó una advertencia por no incorporar en ella un

sistema de almacenamiento y por lo tanto, pueden existir problemas de estabilidad en la

micro-red diseñada, tal y como, se mencionó en el Caṕıtulo 3.3, en su numeral 1. Adicional,

fue construida en HOMER Pro la gráfica de producción de enerǵıa de la micro-red, a lo largo

del año, como es posible apreciar en la figura 5.3. En esta gráfica es posible identificar la

demanda de la isla en color naranja y los tres recursos a incorporar (color amarillo: paneles

solares, color verde: turbinas eólicas y color beige: generación diésel).
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Figura 5.3: Potencia instalada para el primer escenario de Micro-red, construida en HOMER

Pro

Por lo tanto, de acuerdo con la figura 5.3, para los meses de baja radiación solar o baja

velocidad de los vientos, como por ejemplo, los meses de agosto y septiembre, recurriendo a

lo identificado en el Caṕıtulo 4 en la tabla 4.8 y en la figura 4.3, implicó una menor pro-

ducción de enerǵıa por parte de los paneles solares y las turbinas eólicas, ocasionando que la

generación diésel supliera esa enerǵıa que los recursos renovables no pudieron aportar.

Para observar el comportamiento descrito anteriomente, un análisis más detallado de la

gráfica de la figura 5.3 fue realizado, como es posible apreciar en la figura 5.4:
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Figura 5.4: Potencia instalada para el primer escenario de Micro-red, construida en HOMER

Pro

A partir de la anterior gráfica el d́ıa 01 de septiembre fue seleccionado debido a que en

ese d́ıa la producción de los paneles solares y la turbinas eólicas fue cero y de esta forma,

es posible observar el comportamiento deseado. En consecuencia, la enerǵıa faltante va a ser

suministrada por el bloque de generación diésel.

Análisis de Emisiones de Gases Efecto Invernadero: Para la configuración se-

leccionada, la emisión de gases de efecto invernadero fue analizada y los resultados

arrojados por HOMER Pro se muestran en la tabla 5.7:

Tabla 5.7: Emisiones de gases para la configuración seleccionada en HOMER Pro

Cantidad Valores Unidades

Dióxido de Carbono 35.072.612 kg/año

Monóxido de Carbono 221.078 kg/año

Hidrocarburos No Quemados 9.647 kg/año

Material Particulado 1.340 kg/año

Dióxido de Azufre 85.885 kg/año

Oxido de Nitrógeno 207.680 kg/año

Esta información será comparada más adelante con la que arroje el programa RetScreen
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con el fin de evaluar el impacto ambiental logrado en la isla con la implementación de

la micro-red propuesta.

5.2.2. Micro-red con Bateŕıas y con la opción Autosize Genset

para la generación diésel

Para este escenario a diferencia del anterior, la bateŕıas fueron incorporadas a la Micro-red.

Por lo anterior, el modelo SAGM 12 205, marca Trojan de 12[V] y de 205[Ah] fue incorporado

al sistema. Al igual que en el caso anterior, la optimización y el análisis de sensibilidad de la

micro-red fueron realizados y sus resultados se muestran en la siguiente figura:

Figura 5.5: Resultados de la optimización realizada por HOMER Pro

Para este modelo de micro-red diseñado, el mismo caso base del escenario anterior fue

escogido, es decir, una velocidad del viento promedio de 8 [m/s] y un precio de combustible

diésel de 0,519 [USD/L]. Con este caso base, fueron encontradas dos configuraciones para ser

analizadas; la configuración de la primera ĺınea y la configuración de la tercera ĺınea. Dichos

casos, serán analizados como se muestra a continuación:

Caso 1: Sin Generación Diésel: La micro-red estaŕıa conformada por los siguientes

recursos:

Paneles Solares fotovoltaicos con una capacidad instalada: 50.844 [kW]

Treinta y ocho (38) Turbinas Eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad

instalada de 57.000 [kW].
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164.608 unidades de Bateŕıas solares de plomo ácido de 12 [V].

La producción de enerǵıa fue verificada, tal y como se muestran en las siguientes tablas:

Tabla 5.8: Caso 1: Tabla de producción de enerǵıa arrojada por HOMER Pro

Producción kWh/año %

Generación sistema solar 85.175.940 26,8%

Turbinas Eólicas 1,5MW 232.138.925 73,2%

Total 317.314.865 100,0%

Tabla 5.9: Caso 1: Consolidado de Consumos construido por HOMER Pro

Consumo kWh/año %

AC Carga Primaria - 0,0%

DC Carga Secundaria - 0,0%

Deferrable Load 189.833.270 100,0%

Total 189.833.270 100,0%

Tabla 5.10: Caso 1: Cantidad de Enerǵıa atendida, no atendida y Almacenada

Cantidad kWh/año %

Exceso de electricidad 115.075.115 36,3%

Carga Eléctrica no Atendida 10.138.333 5,1%

Capacidad de Almacenamiento 10.138.333 5,1%

Como se puede apreciar en las tablas 5.8, 5.9 y 5.10, en este escenario al no existir

generación diésel, toda la demanda de enerǵıa eléctrica es cubierta por los paneles solares,

las bateŕıas y las turbinas eólicas, logrando que la primera produzca el 26,8% de la enerǵıa

eléctrica requerida en el año, mientras que la segunda generó el 73,2% restante. Para este

escenario, la carga no atendida en el año, fue de 10.138.333 [kWh/año], por lo tanto, HOMER

Pro arrojó una advertencia con respecto a esto.

Para este caso 1, las gráficas de producción de enerǵıa fueron construidas y se muestran

en la siguiente figura 5.6:
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Figura 5.6: Gráfica de Producción de enerǵıa para el caso 1 de la micro-red, realizada en

HOMER Pro

Como es posible apreciar en la anterior figura 5.6, la primera gráfica representa la pro-

ducción de enerǵıa eléctrica, a lo largo del año, de cada recurso que conforma la micro-

red (color verde: Turbinas eólicas, color amarillo: paneles solares, color aguamarina: inver-

sor/controlador de bateŕıas) y con la cual se atiende la demanda de la isla (color naranja).

En la segunda gráfica, fue representada la carga de la isla no atendida a lo largo del año

(color morado) y el estado de carga (SOC) de las bateŕıas seleccionadas (color azul.)

Con base en lo anterior, es posible apreciar que en los meses de agosto, septiembre y

octubre están concentrados la mayoŕıa de eventos en los que la carga no puede ser atendida

y esto coincide con un baja disponibilidad del recurso solar y eólico, tal y como, se mostró

en la tabla 4.8 y en la figura 4.3, del Caṕıtulo 4. Por lo tanto, las bateŕıas no alcanzan a

subsanar esa baja de producción de los recursos renovables y por consiguiente, la carga no

atendida en el año fue de 10.138.333 [kWh/año] como ya se mencionó previamente.

Para analizar lo descrito anteriormente, un análisis más detallado fue realizado y fue

seleccionado el periodo de septiembre para observar el comportamiento, al detalle, de la

producción de enerǵıa de la micro-red, como se puede apreciar en la siguiente figura 5.7:
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Figura 5.7: Gráfica detallada de Producción de enerǵıa para el caso 1 de la micro-red, reali-

zada en HOMER Pro

Por lo anterior, para el d́ıa 01 de septiembre no fue atendida la demanda de la isla, ya

que tal y como es posible apreciar, la producción de los paneles solares fue cero al igual que

las turbinas eólicas y las bateŕıas no se encontraban cargadas para poder suministrar esta

enerǵıa faltante.

Caso 2: Con Generación Diésel: La micro-red estaŕıa conformada por los siguientes

recursos:

Paneles Solares fotovoltaicos con una capacidad instalada: 48.750 [kW]

Treinta y seis (36) Turbinas Eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad

instalada de 54.000 [kW].

139.459 unidades de Bateŕıas solares de plomo ácido de 12 [V].

Bloque de generación diésel (autosize Genset) de 25.000 [kW].

A diferencia del Caso 1 estudiado previamente, para esta configuración fue contemplado

un bloque de generación diésel. Al igual que para el Caso 1, la producción de enerǵıa también

fue verificada, tal y como se muestra en las siguientes tablas:
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Tabla 5.11: Tabla de producción de enerǵıa arrojada por HOMER Pro

Producción kWh/año %

Generación sistema solar 81.680.346 26,0%

Autosize Genset 12.224.110 3,9%

Turbinas Eólicas 1,5MW 219.921.087 70,1%

Total 313.825.543 100%

Tabla 5.12: Consolidado de Consumos construido por HOMER Pro

Consumo kWh/año %

AC Carga Primaria - 0,0%

DC Carga Secundaria - 0,0%

Deferrable Load 199.971.603 100,0%

Total 199.971.603 100,0%

Tabla 5.13: Cantidad de Enerǵıa atendida, no atendida y Almacenada

Cantidad kWh/año %

Exceso de electricidad 101.565.660 32,4%

Carga Eléctrica no Atendida 0 0,0%

Capacidad de Almacenamiento 0 0,0%

En consecuencia, en este escenario las turbinas eólicas produjeron el 70% de la enerǵıa

generada en el año, paneles solares fotovoltaicos que produjeron el 26% y la generación diésel

produjo el 3,9% restante, de acuerdo con la tabla 5.11. Con base en lo anterior, a pesar de

existir la incorporación de la generación diésel en este escenario de la micro-red, su participa-

ción en la producción de enerǵıa a lo largo del año fue mı́nima, con un 3,9%, por consiguiente,

el nivel de penetración de renovables bajo esta configuración sigue siendo alto.

Al igual que para el caso 1, las gráficas de producción de enerǵıa fueron construidas y

pueden ser apreciadas en la siguiente figura 5.8:
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Figura 5.8: Gráfica de Producción de enerǵıa del caso 2 de la micro-red, realizada en HOMER

Pro

Por lo anterior, es posible apreciar como al incorporar un bloque de generación diésel

(color rojo), adicional a los recursos renovables y las bateŕıas, son disminuidos los eventos de

carga no atendida. En la gráfica inferior de la figura 5.8, es posible observar que los valores

de potencia no atendida son valores muy pequeños cercanos a cero, por lo tanto, con este

caso se tiene mayor estabilidad.

Lo anterior, puede ser corroborado realizando el mismo análisis del caso 1 para el d́ıa 01

de septiembre, en donde se hab́ıa identificado que la micro-red no pod́ıa suplir la demanda

de la isla en ese d́ıa. En la siguiente figura 5.9 es mostrado lo mencionado:
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Figura 5.9: Gráfica detallada de Producción de enerǵıa del caso 2 de la micro-red, realizada

en HOMER Pro

Por consiguiente, es posible observar que para el 01 de septiembre, al haber cero pro-

ducción de enerǵıa eléctrica de los paneles solares y las turbinas eólicas y las bateŕıas son

incapaces de suplir esa demanda requerida, es la generación diésel la que aporta esa enerǵıa

faltante.

Análisis de Emisiones de Gases Efecto Invernadero: Para las configuraciones

seleccionadas, la emisión de gases de efecto invernadero fueron analizadas para ambos

casos.

Caso 1: Sin Generación Diésel: Los resultados calculados por HOMER Pro arro-

jaron que fue 0 para la producción de gases en el año. Esto es debido a que en esta

configuración en la micro-red no se incorporó generación diésel, por lo tanto, no hu-

bo afectación al medio ambiente por emisión de gases de efecto invernadero. Estos

resultados se muestran en la Tabla 5.14:
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Tabla 5.14: Emisiones de gases para la configuración seleccionada en HOMER Pro

CANTIDAD Valores Unidades

Dióxido de Carbono 0 kg/año

Monóxido de Carbono 0 kg/año

Hidrocarburos No Quemados 0 kg/año

Material Particulado 0 kg/año

Dióxido de Azufre 0 kg/año

Oxido de Nitrógeno 0 kg/año

Caso 2: Con Generación Diésel: Los resultados calculados por HOMER Pro arro-

jaron valores para cada tipo de gases debido a la incorporación de la generación diésel

en la micro-red y los resultados se muestran en la tabla 5.15:

Tabla 5.15: Emisiones de gases para la configuración seleccionada en HOMER Pro

CANTIDAD Valores Unidades

Dióxido de Carbono 7.565.279 kg/año

Monóxido de Carbono 47.687 kg/año

Hidrocarburos No Quemados 2.081 kg/año

Material Particulado 289 kg/año

Dióxido de Azufre 18.526 kg/año

Oxido de Nitrógeno 44.797 kg/año

La información anterior será comparada más adelante con la que arroje el programa

RetScreen con el fin de evaluar el impacto ambiental logrado en la isla con la imple-

mentación de la micro-red propuesta.

5.2.3. Micro-red sin Bateŕıas y con el modelamiento de cada uni-

dad diésel

Para este escenario no fueron incorporadas bateŕıas a la Micro-red y no fue utilizada la

opción Autosize Genset para el bloque de generación diésel, sino que por el contrario cada

unidad diésel, de las 10 unidades con las que cuenta la isla de San Andrés, se seleccionaron y

fueron incorporadas al diseño de la micro-red. Para este modelo de micro-red, la optimización

y el análisis de sensibilidad de la micro-red en HOMER Pro son mostrados en la siguiente

figura:
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Figura 5.10: Resultados de la Optimización realizada por HOMER Pro

Al igual que en los otros 2 escenarios evaluados, el caso base de velocidad del viento de

8 [m/s] y precio del combustible de 0.519 [USD/L] fueron seleccionados. Con este caso base,

la primera configuración fue evaluada y los resultados son mostrados a continuación:

Tabla 5.16: Tabla de producción de enerǵıa arrojada por HOMER Pro

Producción kWh/año %

Generación sistema solar 45.453.236 14,8%

Turbinas Eólicas 1,5MW 201.594.329 65,7%

G1-14300 17.754.416 5,8%

G2-14300 0 0,0%

G3-9600 17.047.340 5,6%

G4-9600 7.884.883 2,6%

G5-2800 8.243.996 2,7%

G6-2800 5.356.419 1,7%

G7-2800 2.625.520 0,9%

G8-2800 658.805 0,2%

G9-2800 0 0,0%

G10-2800 0 0,0%

Total 306.618.944 100,0%
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Tabla 5.17: Consolidado de Consumos construido por HOMER Pro

Consumo kWh/año %

AC Carga Primaria 0 0,0%

DC Carga Secundaria 0 0,0%

Deferrable Load 199.971.603 100,0%

Total 199.971.603 100,0%

Tabla 5.18: Cantidad de Enerǵıa atendida, no atendida y Almacenada

Cantidad kWh/año %

Exceso de electricidad 106.647.341 34,8%

Carga Eléctrica no Atendida 0 0,0%

Capacidad de Almacenamiento 0 0,0%

Como se puede apreciar en la figura 5.10 y en la tabla 5.16, la micro-red estaŕıa confor-

mada por:

Paneles Solares fotovoltaicos con una capacidad instalada: 27.132 [kW]

Treinta y tres (33) Turbinas Eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad

instalada de 49.500 [kW].

Un (1) generador diésel de 14.300 [kW], dos (2) generadores diésel de 9.600 [kW] y

cuatro (4) generadores diésel de 2.800 [kW].

Con base en lo anterior, la utilización de los generadores diésel fue reducida, ya que de

10 generadores que teńıan disponibles para esta configuración, fueron utilizados siete. Adi-

cional, de la enerǵıa producida en el año, los generadores eólicos produjeron el 65.7% de la

enerǵıa requerida, seguidos por los paneles solares con un 14,8% y los restantes 19,5% están

repartidos en los 7 generadores diésel, siendo los que más aportan: un generador de 9.600 kW

el cual aporta el 5,56% de la enerǵıa generada, el otro generador de 9.600 kW el cual aporta

2,57% y un generador de 2.800 kW el cual aporta el 2,69%. Los restantes 4 generadores

aportan menos del 2% del total producido en el año.

Para este escenario a diferencia de los casos descritos en los dos caṕıtulos anteriores 5.2.1

y 5.2.2, no se tiene ĺımite de potencia para la generación diésel como si ocurrió por la utili-

zación del Autosize Genset. Adicional, como es posible apreciar en la figura 5.10, HOMER

Pro arrojó una alerta de estabilidad por la no incorporación de sistemas de almacenamiento
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a la micro-red diseñada.

Al igual que en las dos configuraciones anteriores, la gráfica de la producción de enerǵıa

de la micro-red a lo largo del año, fue construida y es mostrada en la siguiente figura 5.11:

Figura 5.11: Gráfica de Producción de enerǵıa de la micro-red, realizada en HOMER Pro

Para este escenario, el color verde representa las turbinas eólicas, el color amarillo los

paneles solares y los demás juegos de colores representan las 10 unidades diésel de la isla.

Como es posible apreciar en la figura 5.11, no se evidencian eventos de carga no atendida y

son corroborados los resultados obtenidos en la tabla 5.18, en la cual se indica que fue cero

el valor de la carga no atendida. Con base en lo anterior, a pesar de que este escenario no

contempla la incorporación de bateŕıas a la micro-red, el sistema es capaz de abastecer la

demanda a lo largo del año, por contar con suficientes unidades diésel para tal requerimiento.

De igual forma, al ser realizado un análisis detallado a la figura 5.11, es posible evidenciar

que para el d́ıa 01 de septiembre, la generación de los paneles solares y las turbinas eólicas

fue cero, de tal manera que, aproximadamente 5 unidades diésel suministraron esa enerǵıa

faltante, tal y como, es posible apreciarlo en la figura 5.12:
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Figura 5.12: Gráfica de Producción de enerǵıa de la micro-red, realizada en HOMER Pro

Analisis de Emisiones de Gases Efecto Invernadero: Para la configuración se-

leccionada, la emisión de gases de efecto invernadero fue analizada y los resultados

arrojados por HOMER Pro se muestran en la tabla 5.19:

Tabla 5.19: Emisiones de gases para la configuración seleccionada en HOMER Pro

CANTIDAD Valores Unidades

Dióxido de Carbono 41.515.369 kg/año

Monóxido de Carbono 235.332 kg/año

Hidrocarburos No Quemados 11.408 kg/año

Material Particulado 1.622 kg/año

Dióxido de Azufre 101.561 kg/año

Oxido de Nitrógeno 35.522 kg/año

Esta información será comparada más adelante con la que arroje el programa RetScreen

con el fin de evaluar el impacto ambiental logrado en la isla con la implementación de

la micro-red propuesta.
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5.2.4. Micro-red con Bateŕıas y con el modelamiento de cada uni-

dad diésel

Para este escenario a diferencia del anterior, las bateŕıas fueron incorporadas a la Micro-

red. Por lo anterior, el modelo SAGM 12 205, marca Trojan de 12V y de 205Ah fue escogido.

La optimización y el análisis de sensibilidad de la micro-red en HOMER PRO tomó alrededor

de 7 horas en compilar debido a la gran cantidad de recursos y los diferentes escenarios

evaluados. Los resultados son mostrados en la siguiente figura:

Figura 5.13: Resultados de la Optimización realizada por HOMER Pro

Al igual que en los otros 3 escenarios evaluados, el caso base de velocidad del viento de 8

[m/s] y de precio del combustible de 0.519 [USD/L] fueron seleccionados y el resultado de la

producción de enerǵıa se muestra a continuación:
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Tabla 5.20: Tabla de producción de enerǵıa arrojada por HOMER Pro

Producción kWh/año %

Generación sistema solar 50.955.450 19,3%

Turbinas Eólicas 1,5MW 183.267.572 69,4%

G1-14300 8.341.627 3,2%

G2-14300 0 0,0%

G3-9600 8.660.164 3,3%

G4-9600 4.648.376 1,8%

G5-2800 3.923.233 1,5%

G6-2800 2.610.380 1,0%

G7-2800 1.225.697 0,5%

G8-2800 321.400 0,1%

G9-2800 0 0,0%

G10-2800 0 0,0%

Total 263.953.899 100,0%

Tabla 5.21: Consolidado de Consumos construido por HOMER Pro

Consumo kWh/año %

AC Carga Primaria 0 0,0%

DC Carga Secundaria 0 0,0%

Deferrable Load 199.971.603 100,0%

Total 199.971.603 100,0%

Tabla 5.22: Cantidad de Enerǵıa atendida, no atendida y Almacenada

Cantidad kWh/año %

Exceso de electricidad 54.474.067 20,6%

Carga Eléctrica no Atendida 0 0,0%

Capacidad de Almacenamiento 0 0,0%

Como se puede apreciar en las figuras 5.13 y la tabla 5.20, la micro-red estaŕıa conformada

por:

Paneles Solares fotovoltaicos con una capacidad instalada: 30.416 [kW]

Treinta (30) Turbinas Eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad instalada

de 45.000 [kW].

Ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta (87.460) unidades de Bateŕıas solares de plomo

ácido de 12 [V], 205[Ah].
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Un (1) generador diésel de 14.300 [kW], dos (2) generadores diésel de 9.600 [kW] y

cuatro (4) generadores diésel de 2.800 [kW].

Como se puede apreciar en la tabla 5.20 para esta configuración de la micro-red, las

turbinas eólicas producen el 69,4% de la enerǵıa eléctrica en el año, los paneles solares fo-

tovoltaicos producen el 19,3% y la restante 11,3% es asumido por 7 de las 10 unidades de

generación diésel. De estas 7 unidades diésel, las que más aportan son una unidad de 14.300

[kW] con una participación del 3,16% y una unidad de 9.600 [kW] con una participación

del 3,28%. Las 5 unidades restantes tienen una participación inferior al 2%, logrando que se

disminuya la utilización de combustibles fósiles en la isla en cerca de un 80%.

Para esta configuración y tal y como se puede apreciar en la figura 5.13, HOMER Pro

no arrojó advertencias de posibles problemas de estabilidad en la micro-red diseñada debido

a que se incorporaron bateŕıas en la misma.

De igual forma a las otras 3 configuraciones analizadas, la gráfica de producción de enerǵıa

fue construida y es mostrada en la siguiente figura 5.14:

Figura 5.14: Gráfica de la producción de enerǵıa por la micro-red, realizada en HOMER Pro

En la gráfica superior de la figura 5.14, es posible observar en color verde la potencia

de las turbinas eólicas, en color amarillo la potencia de los paneles solares, en aguamarina

la potencia entregada por el inversor, y en la demás gama de colores, es posible observar la
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potencia entregada por las 10 unidades diésel. En la gráfica inferior, es posible observar en co-

lor morado la carga no atendida y en color azul el estado de carga de las bateŕıas seleccionadas.

Como es posible apreciar en la gráfica inferior de la figura 5.14, la potencia no atendida

es practicamente cero, y en los d́ıas en los que las bateŕıas no pudieron suplir la enerǵıa que

deb́ıan entregar los recursos renovables, esta fue asumida por los generadores diésel.

De todo el año analizado, fue escogido al igual que en los demás escenarios estudiados

un d́ıa en particular para ver el comportamiento de cada recurso de la micro-red. El d́ıa

seleccionado fue el 01 de septiembre y el detalle de ese d́ıa es mostrado en la siguiente figura

5.15:

Figura 5.15: Gráfica detallada de la producción de enerǵıa de la micro-red, realizada en

HOMER Pro

Para el d́ıa seleccionado es posible identificar que la producción de enerǵıa de los paneles

solares y la turbina eólica es cero y las bateŕıas se encuentran descargadas, por lo tanto, la

demanda es atendida por 5 unidades diésel de las 10 disponibles. Con base en lo anterior,

con esta configuración es posible atender la demanda de la isla en todo el año.

Análisis de Emisiones de Gases Efecto Invernadero: Para la configuración se-

leccionada, la emisión de gases de efecto invernadero fue analizada y los resultados

arrojados por HOMER Pro se muestran en la tabla 5.23:
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Tabla 5.23: Emisiones de gases para la configuración seleccionada en HOMER Pro
CANTIDAD Valores Unidades

Dióxido de Carbono 20.690.060 kg/año

Monóxido de Carbono 116.869 kg/año

Hidrocarburos No Quemados 5.685 kg/año

Material Particulado 813 kg/año

Dióxido de Azufre 50.613 kg/año

Oxido de Nitrógeno 17.817 kg/año

Esta información será comparada más adelante con la que arroje el programa RetScreen

con el fin de evaluar el impacto ambiental logrado en la isla con la implementación de

la micro-red propuesta.

5.2.5. Consolidado y Análisis de Resultados eléctricos obtenidos

en HOMER Pro

De acuerdo con las diferentes de configuraciones de la Micro-red diseñadas en el programa

HOMER Pro, tal y como, fue indicado en los caṕıtulos 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 y teniendo

en cuenta los equipos seleccionados para conformar la micro-red como fue indicado en el

Caṕıtulo 5.1 del presente documento, fue elaborada una tabla con el consolidado de resultados

obtenidos para cada configuración estudiada, con el fin de comparar todos lo escenarios

evaluados y establecer la mejor configuración para la micro-red a implementar en la isla de

San Andrés. La capacidad y número de unidades de cada recurso que conforma la micro-red

se muestran en la siguiente tabla 5.24:

Tabla 5.24: Consolidado de las configuraciones de la Micro-red propuesta para la isla de San

Andrés
Configuración Micro-red Paneles

Solares

[unidades]

Potencia

Solar

[kW]

Turbinas

Eólicas

[Unidades]

Potencia

Eólica

[kW]

Bateŕıas

solares

[Unidades]

Autosize

Genset

[kW]

1. Sin Bateŕıas y Autosize

Genset

81.936 38.510 40 60.000 0 25.000

2.1 Con Bateŕıas y Autosize

Genset - Caso 1

108.179 50.844 38 57.000 164.608 0

2.2 Con Bateŕıas y Autosize

Genset - Caso 2

103.723 48.750 36 54.000 139.459 25.000

3. Sin Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

57.728 27.132 33 49.500 0 N/A

4. Con Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

64.715 30.416 30 45.000 87.460 N/A
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El consolidado de resultados de la producción de enerǵıa para cada generador diésel, en

el caso en el que aplique, son mostrados en la siguiente tabla 5.25:

Tabla 5.25: Consolidado de las configuraciones de la Micro-red propuesta para la isla de San

Andrés
Configuración Micro-red G1

14.300kW

[kWh/año]

G2

14.300kW

[kWh/año]

G3

9600kW

[kWh/año]

G4

9600kW

[kWh/año]

G5

2800kW

[kWh/año]

G6

2800kW

[kWh/año]

G7

2800kW

[kWh/año]

G8

2800kW

[kWh/año]

G9

2800kW

[kWh/año]

G10

2800kW

[kWh/año]

1. Sin Bateŕıas y Autosize

Genset

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.1 Con Bateŕıas y Autosize

Genset - Caso 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Con Bateŕıas y Autosize

Genset - Caso 2

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3. Sin Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

17.754.416 0 17.047.340 7.884.883 8.243.996 5.356.419 2.625.520 658.805 0 0

4. Con Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

8.341.627 0 8.660.164 4.648.376 3.923.233 2.610.380 1.225.697 321.400 0 0

Los valores de carga no atendida en los diferentes escenarios evaluados son mostrados a

continuación en la siguiente tabla 5.26:

Tabla 5.26: Consolidado de Carga No Atendida por cada Configuración de la Micro-red

diseñada
Configuración Micro-red Carga No Atendida

[kWh/año]

1. Sin Bateŕıas y Autosize Genset 0

2.1 Con Bateŕıas y Autosize Genset - Caso 1 10.138.333

2.2 Con Bateŕıas y Autosize Genset - Caso 2 0

3. Sin Bateŕıas y 10 unidades Generación diésel 0

4. Con Bateŕıas y 10 unidades Generación diésel 0

Adicional a los resultados mostrados anteriormente, un análisis económico fue llevado a

cabo, utilizando los resultados económicos que arroja el programa HOMER Pro y los cuales

se resumen en la siguiente tabla 5.27:
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Tabla 5.27: Resumen indicadores económicos calculados por HOMER Pro
Configuración Micro-red Capital Inicial

[USD]

VPN

[USD]

LCOE

[USD/kWh]

Costo

Operativo

[USD/año]

1. Sin Bateŕıas y Autosize

Genset

USD 206.846.228 USD 520.673.898 0,204 USD 24.549.710

2.1 Con Bateŕıas y Autosize

Genset - Caso 1

USD 212.602.514 USD 319.739.000 0,1318 USD 8.380.937

2.2 Con Bateŕıas y Autosize

Genset - Caso 2

USD 261.261.937 USD 402.098.600 0,1573 USD 11.017.190

3. Sin Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

USD 273.750.615 USD 477.897.561 0,1869 USD 15.969.750

4. Con Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

USD 304.418.825 USD 440.814.300 0,1724 USD 10.669.770

De los resultados obtenidos para los diferentes escenarios evaluados y mostrados en las

tablas 5.24, 5.25,5.26 y 5.27, fue evidenciado que para las configuraciones 1 y 3, en las

cuales no se incluyeron bateŕıas y tuvieron una alta penetración de enerǵıas renovables en

el sistema eléctrico, arrojaron alerta por posibles problemas de estabilidad en la micro-red

diseñada, tal y como, fue mencionado en el Caṕıtulo 3.3 que podia ocurrir.

Con base en lo anterior, los posibles mejores escenarios seŕıan la configuración 2.1, 2.2 y 4

debido a que no presentaron alertas por problemas de estabilidad. Pero la configuración 2.1

tuvo una alta cantidad de enerǵıa no cubierta en el año, tal y como, fue mostrado en la tabla

5.26, por lo tanto, esta configuración también fue descartada, mientras que las dos restantes

no presentaron carga no atendida a lo largo del año.

La configuración 2.2 al incorporar un bloque de generación diésel mediante el Autosize

Genset tendŕıa la limitante de potencia como fue descrita en el caṕıtulo 5.2.1. Para el caso

4, al dimensionar en la micro-red cada una de las 10 unidades diésel con las que cuenta el

sistema eléctrico de la isla de San Andrés, es evidenciada la disminución en la utilización de

cada generador por la incorporación al sistema de los paneles solares y las turbinas eólicas.

De hecho, tres generadores no produjeron enerǵıa en todo el año, mostrando el ahorro en la

utilización de combustibles fósiles.

Con respecto a los indicadores financieros mostrados en la tabla 5.27, entre la confi-

guración 2.2 y la configuración 4, esta última presentó el valor de VPN más alto y costos

operativos más bajos, pero presentó una inversión inicial un 9,6% más costosa que la confi-

guración 2.2. Presentó el Levized Cost of Energy (LCOE) más alto que la configuración 2.2,
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pero apenas con una diferencia del 9,6%. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que con la

configuración 4 podria ser analizado al detalle la generación diésel a incorporar y ser obser-

vado su comportamiento en la micro-red diseñada, la configuración 4 seŕıa la más óptima,

además, por presentar un VPN más alto y costos operativos inferiores.

5.2.6. Consolidado y Análisis de Resultados de Emisión de Gases

Efecto Invernadero obtenidos en HOMER PRO

De igual forma, para los parámetros de emisión de gases de efecto invernadero fue elabo-

rada una tabla con el consolidado de los resultados obtenidos para cada una de las configu-

raciones de la micro-red diseñada, tal y como, es mostrado a continuación:

Tabla 5.28: Consolidado de emisión de gases para cada configuración de la micro-red pro-

puesta para la isla de San Andrés
Configuración Micro-red Dioxido de

carbono

[kg/año]

Monoxido

de

carbono

[kg/año]

Hidrocarburos

no

Quemados

[kg/año]

Material

particulado

[kg/año]

Dioxido

de Azufre

[kg/año]

Oxido de

Nitrógeno

[kg/año]

1. Sin Bateŕıas y Autosize

Genset

35.072.612 221.078 9.647 1.340 85.885 207.680

2.1 Con Bateŕıas y Autosize

Genset

0 0 0 0 0 0

2.2 Con Bateŕıas y Autosize

Genset

7.565.279 47.687 2.081 289 18.526 44.797

3. Sin Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

41.515.369 235.332 11.408 1.622 101.561 35.522

4. Con Bateŕıas y 10 unida-

des Generación diésel

20.690.060 116.869 5.685 813 50.613 17.817

Como se puede apreciar en la tabla 5.28, el mejor escenario fue el de la configuración

2.1, en el cual, al no existir generación diésel no se presentaron emisiones de gases de efecto

invernadero, pero como fue mencionado en el Caṕıtulo 5.2.5, esta opción fue descartada.

El siguiente escenario más favorable fue la configuración 2.2, presentando los segundos

valores más bajos por cada tipo de gas analizado, pero esta configuración presentó el pro-

blema de la limitante de 25.000 [kW] en la generación diésel al simularla como un bloque de

generación, tal y como, fue explicado en el Caṕıtulo 5.2.1.

La configuración 4 presentó el tercer resultado de emisión de gases GEI más bajo, no

presentó alertas por estabilidad en el sistema y no cuenta con limitantes de potencia en la
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generación diésel, por lo tanto, es la mejor configuración de las 5 analizadas.

5.3. Micro-red Seleccionada

Teniendo en cuenta los resultados consolidados y analizados en el Caṕıtulo 5.2.5 y en el

Caṕıtulo 5.2.6, la micro-red a implementar en la isla de San Andrés estaŕıa conformada por

los siguientes recursos:

Sesenta y cuatro mil setecientos quince (64.715) unidades de paneles solares fotovoltai-

cos, cada uno de 470 [Wp], con una capacidad total instalada de 30.416 [kW].

Treinta (30) turbinas eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad instalada

de 45.000 [kW].

Ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta (87.460) unidades de Bateŕıas solares de plomo

ácido de 12 [V], 205 [Ah].

Un (1) generador diésel de 14.300 [kW], dos (2) generadores diésel de 9.600 [kW] y

cuatro (4) generadores diésel de 2.800 [kW].

El diagrama uninodal de la micro-red diseñada es mostrado en la siguiente figura 5.16:

Figura 5.16: Diagrama Uninodal de la Micro-red modelada, con bateŕıas y modelando cada

unidad de generación diésel

A partir de los equipos seleccionados, fue estimado el número de inversores teniendo en

cuenta lo indicado en el Caṕıtulo 3.3, para cada caso evaluado. Para realizar lo anterior, fue

utilizado el programa PVSOL Premium, a partir del cual, fue ingresada la capacidad del siste-

ma fotovoltaico a implementar en la isla y con base en esa potencia pico, fueron seleccionados
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los inversores. En estos inversores fueron realizadas las configuraciones que garantizarán que

la tensión en la entrada de cada equipo fuera la suficiente para iniciar su operación y de igual

forma, que la corriente mı́nima fuera la indicada para su funcionamiento, teniendo en cuenta

los efectos que causan las altas temperaturas en los módulos solares fotovoltaicos.

Por lo anterior, los inversores marca Sungrow Power Supply Co. Ltd fueron seleccionados,

en los siguientes modelos y cantidades:

Doscientos once (211) inversores modelo SG110CX de 110 [kW].

Un (1) inversor modelo SG 80KTL de 80 [kW].

Cada inversor, será conectado de acuerdo con la siguiente figura 5.17:

Figura 5.17: Interfaz de PVSOL Premium con el esquema de conexión de los inversores

marca Sungrow Power Supply

5.4. Resultados de la optimización del sistema en GAMS

5.4.1. Reemplazo de Valores en el programa GAMS

Una vez establecido el modelo, tal y como fue descrito en el Caṕıtulo 3.1, los valores fue-

ron reemplazados en cada una de las ecuaciones descritas en dicho Caṕıtulo, para lo cual fue
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utilizado como caso base, el caso descrito en el caṕıtulo 3.3.1 y cuyo resultado de simulación

se encuentra explicado detalladamente en el Caṕıtulo 5.2.1 del presente documento.

Los costos estimados de cada recurso a incorporar en la micro-red serán reemplazados por

los valores indicados en el Caṕıtulo 3.2.1. Para los valores de enerǵıa requeridos en la ecuación

3.1 y el valor de Pde−min de la ecuación 3.5, fueron revisados y tomados como referencia los

datos arrojados por HOMER Pro. Por lo anterior, El valor de enerǵıa anual producido por

cada recurso fue establecido.

De acuerdo con lo anterior, los valores de las ecuaciones 3.1, 3.4 y 3.5 quedarán de la

siguiente forma:

Tabla 5.29: Valores de la función Objetivo
Índice[i] Recurso CCPi

[USD/kW]

COMi

[USD/kW]

CCHi

[USD/kW]

PDGi

[kW]

CFUi

[USD/kWh]

CENi

[USD/kWh]

EDGi

[kWh]

1 Solar 1284 18,3 1284 39.321 0 0 77.141.842

2 Eólico 1590 33,0 1590 60.000 0 0 244.356.763

3 Diésel 2480 49,6 2480 66.940 0,139 0,0007879 51.452.667

4 Bateŕıas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Para los valores de la Restricción descrita en la ecuación 3.4, fue establecida una variable

nombrada como Delta de Potencia (Dp), la cual realiza la resta entre la potencia del recurso

i disponible y el potencia demandada por la isla. Si su valor es positivo, indica que existe

un exceso de enerǵıa y si su valor es negativo, indica que existe déficit de enerǵıa en el sistema.

Para la ecuación 3.5 los valores mı́nimos y máximos del modelo fueron ingresados con

base en los resultados obtenidos en el Caṕıtulo 5.2.1. Para el caso del valor mı́nimo de la

generación diésel, le correspondió un valor de 6.250 [kW] y para el caso de la potencia nominal

del grupo diésel (Pde−rate) el correspondió la potencia total instalada en la isla de San Andrés

para el año 2019. 
0 ≤ Pwt ≤ 60.000[kW ]

0 ≤ Ppv ≤ 39.321[kW ]

6.250[kW ] ≤ Pde ≤ 66.940[kW ]

(5.1)

Una vez definidos los valores de cada variable de la función objetivo y sus respectivas

restricciones, estos fueron cargados en el programa GAMS, tal y como, se muestra a conti-

nuación:
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Figura 5.18: Interfaz de GAMS para el ingreso de las variables de la función Objetivo

Figura 5.19: Interfaz de GAMS para la implementación de la función Objetivo con sus

respectivas restricciones

5.4.2. Resultados Obtenidos en GAMS

AL ser ejecutado el compilador del programa GAMS incluyendo cada uno de los valores

descritos en la tabla 5.29 del Caṕıtulo 5.4.1, para la función objetivo definida con sus respec-

tivas restricciones, el resultado de la minimización de costos de dicha función, es mostrado a

continuación:
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Canual = USD 287.671.850 (5.2)

El valor mostrado anteriormente indica el costo de implementar la micro-red, incluyendo

64.715 paneles solares fotovoltaicos de 470 [Wp] y 30 turbinas de 1.500 [kW], en el sistema

eléctrico de la isla de San Andrés, el cual, cuenta con 10 unidades diésel en operación. Este

costo anual en dólares americanos incluye costos de inversión, costos de operación y manteni-

miento, costos de reemplazo y los costos externos referentes a costos de combustible y costos

ambientales por la generación diésel que se tiene en la isla.

Adicional a lo anterior, el valor de potencia de cada recurso a incorporar que arrojó el

programa GAMS, fue resumido en la siguiente tabla 5.30:

Tabla 5.30: Potencia de cada recurso a incorporar en la Micro-red calculado por GAMS

Recurso de la micro-red

[i]

Potencia

[kW]

Arreglo de paneles solares fotovoltaicos 39.321

Turbinas eólicas 45.899

Generación diésel 6.250

Los anteriores valores indican la capacidad que habŕıa que instalar para cada recurso que

conforma la micro-red diseñada y con los cuales se logra los costos anuales sean los mı́nimos.

5.4.3. Comparación de Resultados Obtenidos en GAMS con los de

HOMER Pro

Los valores consolidados en la tabla 5.30, fueron comparados con los resultados obtenidos

mediante la optimización de HOMER Pro a partir del asistente de configuración (Setup

Assistant) descritos en el Caṕıtulo 5.2.1 y son mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 5.31: Comparación de los valores obtenidos en GAMS con los obtenidos en HOMER

Pro
Recursos de la micro-red

[i]

Potencia obtenida en

GAMS

[kW]

Potencia obtenida en

HOMER Pro

[kW]

Diferencia

[%]

Arreglo de paneles solares fotovoltaicos 39.321 39.321 0%

Turbinas eólicas 45.899 60.000 -24%

Generación diésel 6.250 25.000 -75%
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Como se puede apreciar en la tabla 5.31, al minimizar la función de costos establecida en

la ecuación 3.1 en el Caṕıtulo 3.1.1, GAMS estableció el máximo valor de potencia disponible

para el arreglo de paneles solares, por ser la tecnoloǵıa más económica de las 3 analizadas.

Para la generación diésel, por ser la más costosa de los recursos, le fue establecido el valor

más bajo disponible. Con relación a las turbinas eólicas, GAMS calculó el valor óptimo de las

60.000 [kW] que hab́ıa disponibles con el fin de que minimizará los costos totales analizados,

estableciendo un valor de 45.899 [kW]. Por lo tanto, mediante GAMS fueron corroborados

los valores obtenidos en HOMER Pro y mediante GAMS fueron establecidos los valores de

potencia de cada recurso que conforman la micro-red y con el cual, se atendeŕıa la demanda

de la isla, minimizando los costos anuales en los que se incurriŕıan.

5.5. Resultados obtenidos en ETAP

De acuerdo con lo indicado en el Caṕıtulo 3.4 y en los resultados obtenidos en el Caṕıtulo

5.3, el nuevo diagrama unifilar del sistema eléctrico de la isla de San Andrés, es descrito a

continuación:

5.5.1. Modelamiento de la Micro-red diseñada en ETAP

A partir del sistema eléctrico construido en la figura 3.12, fue adicionado en él, la micro-

red diseñada y seleccionada en el Caṕıtulo 5.3 con el fin de disminuir la utilización de com-

bustibles fósiles en la generación de enerǵıa eléctrica. El alcance del presente trabajo no

contempla la ubicación óptima para instalar recursos renovables en una red de distribución,

por lo tanto, se seleccionó por criterio de diseño el Bus1 como el indicado para conectar en

él la granja solar fotovoltaica y el Bus5 para conectar el parque eólico.

Para la implementación de la micro-red en el sistema eléctrico de la isla es necesario la

construcción de una subestación elevadora, con el fin de aumentar el voltaje de los inversores

de la granja solar al nivel de tensión que se tiene en el Bus1, el cual es 13,2 [kV]. De igual

forma, se tiene que aumentar el voltaje del parque eólico al nivel de tensión del Bus5, el cual

es de 34.5 [kV]. Para lograr lo anterior, son requeridos transformadores; uno 33 [MVA] para

la granja solar y dos transformadores de 50 [MVA] para el parque eólico con el fin de primero,

aumentar el nivel de tensión de 0,690 [kV] (voltaje generador por los aerogeneradores) a 13,2

[kV] en cada aerogenerador y finalmente, el segundo transformador para aumentar el nivel

de tensión al 34,5 [kV] (nivel de tensión del Bus5 ). Con base en lo anterior, en la siguiente

figura 5.20 es posible apreciar los recuros solar y eólico que se incorporarán en el sistema

eléctrico de la isla de San Andrés:
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Figura 5.20: Diagrama unifilar esquemático de los recursos renovables a incorporar en el

sistema eléctrico de la isla de San Andrés

Incorporando el anterior esquema al sistema eléctrico de la isla construido en en el Caṕıtu-

lo 3.4, en la figura 3.12, se obtiene el siguiente diagrama unifilar:

Figura 5.21: Diagrama unifilar de la micro-red a implementar en la isla de San Andrés,

construido en ETAP

Como es posible apreciar en la figura 5.21, la granja solar fotovoltaica y el parque eólico,



104 Análisis de resultados obtenidos en RetScreen

van a ser conectados al Bus1 y al Bus5 respectivamente, y es posible apreciarlos de color

verde, cada uno contando con su respectiva subestación elevadora que les permita conectarse

a 13,2 [kV] y 45,5 [kV] respectivamente.

5.6. Análisis de resultados obtenidos en RetScreen

En el Caṕıtulo 3.5 fueron explicadas las secciones con las que cuenta el programa RetS-

creen y los datos de entrada que requiere, por lo tanto, para poder realizar el estudio de

factibilidad de la micro-red diseñada, fueron ingresados en cada sección los datos de los cos-

tos de referencia calculados en el Caṕıtulo 3.2.1 y las capacidades y cantidades de equipos

de acuerdo con el modelo de micro-red finalmente seleccionada en el Caṕıtulo 5.3 con el fin

de ser implementados en el sistema eléctrico de la isla de San Andrés.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla fueron resumidos los costos de la micro-

red:

Tabla 5.32: Resumen de costos de la Micro-red diseñada
Item Descripción Unidades Cantidad Costo Valor total

1 Costo instalado paneles solares [kW] 30.416 [USD/kW] 1.284 USD 39.054.144

2 Costo instalado Turbinas eólicas [kW] 45.000 [USD/kW] 1.590 USD 71.550.000

3 Costo Bateŕıas Unidades 87.460 [USD] 712 USD 62.271.520

4 Operación & Mantenimiento Paneles solares [kW] 30.416 [USD/kW] 18,3 USD 556.613

5 Operación & Mantenimiento Turbinas eólicas [kW] 45.000 [USD/kW] 33,0 USD 1.485.000

Adicional a lo anterior, es incluido dentro de la tabla 5.32 el costo aproximado de la

certificación de acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) de

la instalación eléctrica de la micro-red diseñada. Para este propósito, fue asumido un valor

comercial de 10.000 [COP/kW], por consiguiente, convirtiendo ese valor con la TRM prome-

dio de 2019 (3.281,39 [COP$/USD]), es obtenido un valor equivalente a 3,05 [USD/kW].

El total de la inversión de capital (CAPEX) y los gastos operativos (OPEX) aproximados

son mostrados a continuación:

Tabla 5.33: Costos aproximados CAPEX y OPEX de la micro-red diseñada

Descripción Valor total [USD]

Inversión de Capital CAPEX USD 172.875.664

Costos OPEX USD 2.271.442
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5.6.1. Beneficios de Ley 1715 de 2014 Aplicables

Con relación a los beneficios de la Ley 1715 de 2014 a los que puede acceder el titular

del proyecto de acuerdo con lo descrito en el Caṕıtulo 3.5.1, será estimado el beneficio de

reducción anual de la renta, obteniendo un valor aproximado con la información con la que

se cuenta para ser incorporado a RetScreen, de la siguiente manera:

V alor descuento de renta = Inversion de capital ∗ 50% (5.3)

V alor descuento de renta = USD 86.437.832

Por lo anterior, el valor máximo a descontar en la declaración de renta del propietario del

proyecto podrá ser el 50% de la inversión realizada por los próximos 5 años, previa verificación

y certificación del ministerio de ambiente. Adicional y teniendo lo indicado en la Ley 1715

de 2014, este descuento no podrá superar el 50% de la renta ĺıquida anual determinada para

el contribuyente. Por consiguiente, para poder estimar lo indicado anteriormente el valor de

la ecuación 5.4 debe ser multiplicado por el 50% para no sobrepasar dicha limitante. Por lo

tanto, el valor que se podŕıa reducir en los próximos 5 años será:

V alor descuento de renta = USD 86.437.832 ∗ 50% (5.4)

(5.5)

V alor descuento de renta = USD 8.643.783

Por lo tanto, el valor obtenido anteriormente será ingresado en la pestaña de Finanzas del

programa RetScreen, en la tabla Otros Ingresos, ya que en esta sección se puede establecer

por cuanto tiempo se aplica el valor indicado en él en el flujo de caja.

5.6.2. Viabilidad Financiera y Flujos de Caja

Una vez ingresados los datos requeridos por el programa RetScreen para cada una de las

pestañas, tales como, ubicación del proyecto, recursos energéticos, análisis de costos, ahorro

en emisiones de GEI y los parámetros financieros, y teniendo en cuenta la cantidad y la

capacidad finalmente diseñada para la micro-red a implementar, tal y como, fue descrito

en el Caṕıtulo 5.3, los resultados obtenidos en términos de costos e ingresos, indicadores

financieros y flujos de caja son mostrados a continuación:
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Figura 5.22: Viabilidad Financiera del Proyecto en RetScreen

Con base en la figura 5.22, los siguientes indicadores financieros fueron analizados:

1. El costo instalado de las turbinas eólicas y de los paneles solares fotovoltaicos corres-

pondió al 64% del costo CAPEX y el costo de las bateŕıas correspodió al 36%, siendo

este último valor muy representativo del total de la inversión y por lo tanto, importante

a la hora de considerar un proyecto con sistemas de almacenamiento.

2. Dentro de los ingresos y ahorros anuales indicados la figura 5.22, fueron consolidados

los valores correspondientes a ingresos por exportación de enerǵıa, con base en la tarifa

definida en la sección Enerǵıa de RetScreen, los ingresos por reducción de GEI estable-

cidos en la sección Emisión y los ingresos obtenidos por descuento de renta a 5 años

a los que tienen derecho el titular del proyecto de acuerdo con la Ley 1715 de 2014.

Con base en lo anterior, estos ingresos ascienden a USD$ 28.678.156; de los cuales los

ingresos por reducción en reducción de GEI y descuento de renta son por solo 5 años y

los ingresos por exportación de enerǵıa son por toda la vida útil del proyecto.

3. Los Flujos de caja anuales muestran que la inversión se recupera aproximadamente en

el año 7 y al final de la vida útil del proyecto, el titular del proyecto tendrá un flujo de

caja de más de 408 millones de dolares americanos.
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4. Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Capital: fue obtenido un

valor de 15,1%, indicando que es un proyecto que puede ser aceptado debido que su

rendimiento es mucho mayor al mı́nimo esperado, el cual, fue del 6% definido en la

tasa de descuento.

5. Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Activos: fue obtenido un

valor de 10,1%, indicando que el porcentaje de eficacia a la hora de convertir el dinero

en ingresos netos es muy alto.

6. Repago o Payback Period: fue obtenido un valor de 6,7 años, lo cual es un periodo

de tiempo muy corto teniendo en cuenta que la vida util definida para el proyecto es

de 25 años.

7. Valor Presente Neto (VPN): fue obtenido un valor positivo y del orden de los $

132.791.574, siendo un proyecto rentable por obtener un valor mayor a cero.

8. Relación Beneficio-Costo: fue obtenido un valor de 2,1. Al ser mayor a 1, indica que

los beneficios obtenidos superan a los costos totales del proyecto.

9. Costo de reducción de GEI: Fue obtenido un valor de -388 [USD/tCO2], mostran-

do las ventajas ambientales que son logradas al implementar proyectos con enerǵıas

renovables.

Los valores mostrados anteriormente, confirman que el proyecto de implementar una

micro-red en la isla de San Andrés, introduciendo enerǵıa solar y eólica en el sistema eléctrico

de la isla, es viable y factible, debido que se obtendŕıa una rentabilidad mayor a la mı́nima

requerida, se espera recuperar la inversión del proyecto en 6,7 años, su TIR es atractiva sien-

do más elevada que el promedio mı́nimo que se maneja del 10% y son más los beneficiós

económicos obtenidos que los costos incurridos.

Adicional a lo anterior, este proyecto podŕıa mejorar los valores obtenidos en los indi-

cadores financieros si son incluidos en él, los demás beneficios fiscales que aplicaŕıan, tales

como, dedución del IVA para paneles e inversores, exención de aranceles y la depreciación

acelerada de los activos del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el Caṕıtulo 3.5.1.

5.6.3. Análisis de Sensibilidad de los resultados obtenidos

Los indicadores financieros obtenidos y analizados en Caṕıtulo anterior, pueden ser me-

jorados sometiéndolos a un análisis de sensibilidad, con el fin de determinar posibles costos o
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variables dentro del proyecto que puedan tener una influencia representativa en mejorar los

resultados obtenidos. Los indicadores financieros sometidos a un mayor análisis fueron:

1. Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Capital

2. Repago o Payback Period

3. Valor Presente Neto (VPN)

Estos indicadores fueron seleccionados debido a que son indicadores más importantes al

momento de presentar un proyecto a un inversionista.

1. Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Capital: Para el análisis

de sensibilidad de este indicador financiero fueron seleccionados parámetros que pu-

dieran ser modificados, tales como, costos iniciales debido a la reducción de costos de

fabricación que es posible que ocurra en los próximos años para los paneles solares o

las turbinas eólicas; la posibilidad de encontrar una relación de deuda diferente o la

alternativa de encontrar una financiación de la deuda a un mayor o menor tiempo.

Los resultados del análisis de sensibilidad efectuado se muestran en la figura 5.23. Fue

definido como porcentaje aceptable un umbral del 18%, indicando que solo serán te-

nidos en cuenta posibles escenarios en donde la TIR esté por encima de dicho valor y

serán representados por el color blanco, los valores que no cumplan con esta condición

serán resaltados en color naranja. Los incrementos/decrementos definidos para hacer el

análisis son del 20% para cada parámetro a verificar.

Los parámetros seleccionados para verificar su variación fueron para el primer caso:

Costos iniciales versus Relación de la deuda y para el segundo caso, fueron revisados

los parámetros: Costos iniciales versus duración de la deuda.
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Figura 5.23: Interfaz de RetScreen con el análisis de sensibilidad efectuado sobre la TIR

Como se puede apreciar en la figura 5.23, si es pisible disminuir los costos iniciales

del proyecto en un 15%, la TIR obtenida logra un incremento, pasando del 15,1% al

18,9% (incremento del 25%).Esto es posible lograrlo, teniendo en cuenta el decremento

en el costo de fabricación tanto para los paneles solares como para las turbinas eólicas,

tal y como, fue posible apreciarlo en las gráficas 3.2 y 3.3 del Caṕıtulo 3.2.1.

Con respecto al parámetro de Relación de la deuda, si se logra aumentar la relación de

deuda a 36%, el incremento en la TIR es de un 3% adicional sobre lo ya obtenido en

la reducción de costos.

Con relación a la segunda tabla mostrada en la figura 5.23, si se consigue una reducción

de costos iniciales del proyecto de por lo menos el 13%, es posible obtener un valor de

TIR de hasta el 18,4%. Con relación a la duración de la deuda, no fue un parámetro

que impactará en el valor final de TIR obtenida.

2. Repago o Payback Period: Para el análisis de sensibilidad de este indicador finan-

ciero fueron seleccionados los parámetros: costos iniciales para ser comparados con la

duración de la deuda y la tasa de crédito para reducción de GEI, los cuales van a ser

variados en sus valores con el fin de observar el comportamiento del indicador financiero

evaluado. El umbral seleccionado para este análisis fue mejorar el tiempo pasando del

6,7 años a 5 años (reducción del 25%) y los incrementos/decrementos establecidos para

cada variable fueron del 20%.
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Figura 5.24: Interfaz de RetScreen con el análisis de sensibilidad efectuado sobre el Payback

Period

Tal y como se puede apreciar en la figura 5.24, para el primer caso analizado, com-

parando costos iniciales versus la tasa de crédito de reducción de GEI, fue obtenido

que, para reducciones de costos iniciales de mı́nimo el 15%, el periodo de retorno pue-

de ser mejorado, pasando de 6,7 años a 4,8 años (reducción del 28%). Con relación a

la tasa de crédito para reducción de GEI, que actualmente está de 5 [USD/tonCO2]

de acuerdo con la Declaración Conjunta de Intención (DCI) [46], firmada por Colom-

bia, no es un parámetro que afecte el periodo de retorno, ya que si aumenta su valor

a 6 [USD/tonCO2] o disminuye a 4 [USD/tonCO2], el periodo de retorno no es afectado.

Con relación al segundo caso de análisis llevado a cabo, fueron comparados los paráme-

tros: Costos iniciales versus Duración de Deuda. Con respecto a estos parámetros, si se

reducen los costos iniciales en un 20% el periodo de retorno será mejorado pasando de

6,7 años a 4,4 años (reducción del 34%). Con respecto a la duración de la deuda, no es

un parámetro significativo para el indicador financiero, ya que cualquier incremento o

decremento no afecta el valor de la TIR.

3. Valor Presente Neto (VPN): Para el análisis de sensibilidad de este indicador fi-

nanciero fueron seleccionados los parámetros: costos iniciales para ser comparados con

la tasa de crédito para reducción de GEI, la relación de la deuda y la tasa de interés

de la deuda, los cuales van a ser variados con el fin de observar el comportamiento del

indicador financiero evaluado. El umbral seleccionado para este análisis fue mejorar el
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VPN obtenido, pasando de COP 132.791.574 a COP 150.000.000 (incremento del 13%)

y con incrementos/decrementos del 20% para cada parámetro a evaluar.

Figura 5.25: Interfaz de RetScreen con el análisis de sensibilidad efectuado sobre el VPN

Como se puede apreciar en la primera tabla de la figura 5.25, el primer caso evaluado

fueron los costos iniciales versus la tasa de crédito de reducción de GEI. Para este caso, al

lograr una reducción en los costos iniciales de mı́nimo el 10% se conseguirá un incremento

del VPN en un 14%. De igual forma, si se incrementa la tasa de crédito que actualmente

está 5 [USD/tonCO2] a 6 [USD/tonCO2], se conseguirá ún incremento adicional del 0,1% en

el valor obtenido del VPN.

Para el segundo caso evaluado y que puede ser apreciado en la parte media de la figura

5.25, fueron evaluados los costos iniciales versus la relación de la deuda. Para este caso,

si se consigue una reducción en los costos iniciales de mı́nimo un 13%, será conseguido un

incremento del VPN de un 18%. De igual forma, si se consigue un menor apalancamiento

del proyecto pasando de un 30% a un 24%, se puede conseguir incrementar el VPN en un

1% adicional a lo ya conseguido por la reducción de costos.

Para el tercer y último caso evaluado y que se puede apreciar en la tercera tabla de la
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figura 5.25, fueron comparados los costos iniciales versus la tasa de interés de la deuda. Para

este caso evaluado, si se consigue reducir los costos iniciales del proyecto en mı́nimo un 13%,

el valor del VPN se incrementará en un 18%. De igual forma, si es conseguido en el mercado

un crédito verde una menor tasa que el 9,64% establecido inicialmente, como por ejemplo

un valor del 7,71%, se conseguirá un incremento adicional a lo ya conseguido del 2,8% en el

VPN.

5.6.4. Análisis de Riesgo de los resultados obtenidos

Adicional a los anteriores análisis de sensibilidad realizados, fueron evaluados cuales

parámetros tienen un gran impacto en uno de los indicadores financieros de gran impor-

tancia como lo es la Tasa Interna de Retorno (TIR) antes de impuestos - Capital. Por lo

anterior, al realizar el análisis de riesgo de la TIR, fue establecido un rango de variación de

más o menos del 25% para cada parámetro a evaluar y de esta forma, observar su impacto

sobre el valor de la TIR. En la siguiente figura 5.26, es mostrado el análisis realizado y los

resultados obtenidos:

Figura 5.26: Interfaz de RetScreen con el análisis de riesgo efectuado sobre la TIR
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De acuerdo con los resultados mostrados en la figura 5.26, es posible observar que los

parámetros que más impactan en el valor de la TIR son los costos iniciales, la tarifa de ex-

portación de excedentes de enerǵıa y cantidad de excedentes de enerǵıa que se exportan a la

red.

Con base en lo anterior, identificando los parámetros que más influyen en el valor de

la TIR, es posible focalizar los esfuerzos para lograr ahorros en los costos iniciales CAPEX

del proyecto e implementar equipos de mayor eficiencia o mayor capacidad, con el fin de

aumentar la enerǵıa generada por los recursos renovables en la micro-red diseñada y de esta

forma aumentar la cantidad de enerǵıa exportada a la red. El parámetro de la tarifa de

exportación de excedentes no es posible modifcarlo, ya que este está definido de acuerdo con

la regulación de la CREG.

5.7. Consolidación y Análisis de los diferentes Resulta-

dos Ambientales Obtenidos

Teniendo en cuenta que a través de varios programas fue posible obtener datos aproxi-

mados de la reducción en emisiones de GEI que se tendŕıa en la isla de San Andrés por la

implementación de la micro-red diseñada, van a ser analizados los resultados obtenidos por

cada programa y adicional, va a ser realizado el cálculo de dicha reducción a través de la

utilización del Factor de Emisión de CO2.

5.7.1. Comparación de los resultados ambientales obtenidos en

HOMER Pro

Con base en la micro-red definida para ser implementada en la isla de San Andrés (ver

figura 5.16 del Caṕıtulo 5.3), un análisis de emisiones de gases efecto invernadero fue efec-

tuado, como se pudo apreciar en el Caṕıtulo 5.2.4. En este Caṕıtulo, en la tabla 5.23 es

encontrada el consolidado de emisiones de gases GEI calculadas por HOMER Pro en kg/año.

Para poder determinar si existió disminución o no de emisión de gases GEI al ambiente

y en que porcentaje, va a ser modificado el diagrama uninodal del circuito mostrado en la

figura 5.16, estableciendo únicamente los 10 generadores diésel en operación con los que

cuenta la isla de San Andrés para estimar, de una manera muy aproximada, el volumen de

emisiones que calcula HOMER Pro para este esquema. En consecuencia con lo anterior, el

nuevo diagrama uninodal de la isla se puede apreciar en la figura 5.27:
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Figura 5.27: Esquema de generación actual en la isla de San Andrés implementado en HO-

MER Pro

Llevando a cabo la simulación nuevamente en HOMER Pro, fueron verificados los resul-

tados obtenidos, los cuales se muestran en la tabla 5.34 y representan el total de emisiones a

lo largo del año de gases efecto invernadero, si solo se contemplan equipos diésel para atender

la demanda.

Tabla 5.34: Emisiones de gases con el esquema de generación actual en la isla de San Andrés

calculado por HOMER Pro

CANTIDAD Valores Unidades

Dióxido de Carbono 134.487.914 kg/año

Monóxido de Carbono 257.334 kg/año

Hidrocarburos No Quemados 17.937 kg/año

Material Particulado 3.082 kg/año

Dióxido de Azufre 331.839 kg/año

Oxido de Nitrógeno 809.904 kg/año

Por lo anterior, tabulando y realizando una comparación entre el modelo actual de gene-

ración diésel con el modelo de implementar una micro-red incorporando enerǵıa solar foto-

voltaica y turbinas eólicas al esquema eléctrico, es obtenido:

Tabla 5.35: Comparativo de emisiones de gases efecto invernadero, con la implementación

de la micro-red
item Valor sin la micro-red Valor con la micro-red Unidades \% reducción

Dioxido de Carbono 134.487.914 20.690.060 kg/año -85%

Monóxido de Carbono 257.334 116.869 kg/año -55%

Hidrocarburos no quemados 17.937 5.685 kg/año -68%

Material particulado 3.082 813 kg/año -74%

Dioxido de sulfuro 331.839 50.613 kg/año -85%

Oxido nitroso 809.904 17.817 kg/año -98%

Como se puede observar en la tabla 5.35, la reducción de emisiones de gases obtenida al

implementar la micro-red propuesta es en promedio del 77%, lo que implica que al año se
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dejaŕıan de emitir 115.026.014 kg (115.026 Toneladas) de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

a la atmósfera, beneficiando la calidad del aire de la isla.

5.7.2. Comparación por Factor de Emisión de CO2

Con el fin de tener otro punto de análisis, fue utilizado el Factor de Emisión de CO2, el

cual fue desarrollado por el Ministerio de Minas y Enerǵıa, la Unidad de Planeación Minero-

Energética (UPME) y XM, con el fin de medir la huella de carbono asociada al consumo de

enerǵıa eléctrica. Para el año 2019, ese valor se situó en 164, 38 g/kWh [37]. Por lo anterior,

los siguientes cálculos fueron efectuados:

Datos

Consumo total de enerǵıa eléctrica en la Isla de San Andrés en 2019, atendida única-

mente con equipos diésel: 199.971.628 [kWh].

Enerǵıa producida únicamente por los equipos diésel, una vez entró a funcionar la

micro-red, de acuerdo con los valores mostrados en la tabla 5.20: 29.730.877 [kWh]

Factor de emisión 2019 (FE): 164,38 [g/kWh]

A partir de los datos anteriores, los siguientes cálculos fueron efectuados:

Total de emisiones de CO2 Sin implementar la micro-red

Total de Emisiones CO2 = FE ∗Generacion total

Total de Emisiones CO2 = 164, 38 [g/kWh] ∗ 199.971.628 [kWh]

Total de Emisiones CO2 = 32.871.336.211 [g] = 32.871 [Ton]

Total de emisiones de CO2 implementando la micro-red

Total de Emisiones CO2 = FE ∗Generacion total

Total de Emisiones CO2 = 164, 38 [g/kWh] ∗ 29.730.877 [kWh]

Total de Emisiones CO2 = 4.887.161.561 [g] = 4.887 [Ton]
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Con base en los anteriores resultados, fue concluido que una vez llegue a entrar en fun-

cionamiento la micro-red en la isla de San Andrés, con la inclusión del parque solar y el

parque eólico, para atender la demanda de sus habitantes, la reducción de emisiones de CO2

al ambiente, se reduciŕıa en un 85%, es decir, se dejaŕıan de emitir 27.984 Ton de CO2 a la

atmósfera.

5.7.3. Comparación de los resultados ambientales obtenidos en

RetScreen

RetScreen realiza un análisis de ahorro de emisiones de GEI y para lograr esto, como dato

de entrada fue ingresado el Factor de Emisión de CO2 para Colombia en el año 2019, el cual

como ya se explicó previamente, equivale a 164, 38 [g/kWh] o 0, 164 [kg/kWh] de CO2. Con

base en lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 5.28: Ahorro en Emisiones de GEI calculado por RetScreen
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Como se puede apreciar en la figura 5.28, el ahorro anual obtenido por la implementación

de la micro-red diseñada en la isla de San Andrés, será de 26.797 [TonCO2], lo que equivale

según lo calculado por el programa RetScreen, a la no utilización de 4.907 veh́ıculos livianos y

camiones y a obtener un ingreso por reducción de GEI de USD 133.986 debido al Declaración

Conjunta de Intención (DCI) firmada por Colombia en el 2015 y en la cual fue establecida

la tarifa por ahorro en USD 5 por Tonelada de CO2 equivalente.

5.7.4. Consolidación de resultados de Ahorro de emisiones de Ga-

ses Efecto Invernadero (GEI)

Una vez fueron analizados los ahorros en emisiones de GEI debido a la implementación de

la micro-red diseñada en la isla de San Andrés, en la siguiente tabla 5.36 fueron consolidados

los resultados obtenidos a través de las diferentes herramientas:

Tabla 5.36: Consolidado de Resultados de ahorro de GEI por la implementación de la micro-

red
Fuente Reducción de GEI

[Ton CO2]

HOMER Pro 113.798

Factor de Emisión de CO2 27.984

RetScreen 26.797

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los valores de RetScreen y a través del Factor

de Emisión de CO2 son cercanos, debido a que RetScreen utilizó el mismo factor de emisión

para realizar sus cálculos, lo único que varió fueron los valores de producción de enerǵıa. Con

respecto a los resultados de HOMER Pro, hay grandes diferencias con respecto a las otras

dos fuentes, debido a que en ella, fueron contempladas las 10 unidades diésel funcionando y

estos valores obtenidos fueron comparados con las emisiones que se tendrian por incorporar

al sistema la micro-red diseñada. Con base en lo anterior, en HOMER Pro realiza un análisis

más detallado ya que estima un tasa de consumo de combustible de las 10 máquinas incor-

poradas al esquema, permitiendo obtener datos más precisos, pero esto seŕıa una correcta

aproximación si fueran conocidos los rendimientos de las máquinas instaladas en la isla.

Para concluir, con la implementación de la micro-red en el sistema eléctrico de la isla de

San Andrés, permitirá la disminución de emisiones a la atmósfera, en un volumen considera-

ble, de toneladas de CO2, ocasionando una mejora en la calidad del aire para sus habitantes.





Caṕıtulo 6

Conclusiones

En este Caṕıtulo van a ser concluidos y resumidos los resultados obtenidos a través del

desarrollo del presente trabajo de grado y de esta forma, poder confirmar el cumplimiento o

no de los objetivos planteados inicialmente.

Al modelar diferentes esquemas de la micro-red propuesta en el programa HOMER Pro,

fue posible evidenciar, de acuerdo con la figura 5.2, algunas limitantes que presenta el

programa con relación a los bloques de generación diésel que dimensiona, ya que como

se comprobó en el presente trabajo, la capacidad de dichos bloques de generación no es

la suficiente para atender la demanda máxima de la isla cuando los recursos renovables

no estén disponibles, lo que ocasionaŕıa apagones en la instalación.

Al implementar en GAMS una función objetivo que modelará los recursos renovables de

la micro-red pretendida, fue posible comprobar los valores calculados por el Asistente

de configuración (Setup Assistant) de HOMER Pro, de acuerdo con la tabla 5.31, per-

mitiendo indicar cuales son los valores de potencia activa de cada recurso a incorporar

en la micro-red diseñada. Para efectos del presente proyecto, quedaron definidos de la

siguiente manera:

1. Sesenta y cuatro mil setecientos quince (64.715) unidades de paneles solares fo-

tovoltaicos, cada uno de 470 [Wp], con una capacidad total instalada de 30.416

[kW].

2. Doscientos once (211) inversores modelo SG110CX de 110 [kW] y (1) inversor

modelo SG 80KTL de 80 [kW].

3. Treinta (30) turbinas eólicas de 1.500 [kW] cada una, es decir, una capacidad

instalada de 45.000 [kW].

4. Ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta (87.460) unidades de Bateŕıas solares de

plomo ácido de 12 [V], 205 [Ah].
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5. Un (1) generador diésel de 14.300 [kW], dos (2) generadores diésel de 9.600 [kW]

y cuatro (4) generadores diésel de 2.800 [kW].

Las diferencias encontradas entre los resultados obtenidos en GAMS y HOMER Pro,

son debidas a que en GAMS únicamente se evalúa la parte económica y se busca con la

función objetivo minimizar el costo de cada recurso, mientras que en HOMER Pro se

analizan diferentes factores como: factor económico, disponibilidad de recurso eólico y

solar, producción de enerǵıa, costo nivelado de enerǵıa, valor presente neto, entre otros

factores, y con base en ese análisis establece las capacidades de cada recurso.

A partir de la información consultada fue posible elaborar una representación aproxi-

mada del diagrama unifilar de la isla de San Andrés e incorporar en él, el parque solar

fotovoltaico y el parque eólico, con sistema de almacenamiento en bateŕıas, de acuerdo

con lo dimensionado en HOMER Pro, tal y como, es posible apreciarlo en la figura

5.21.

Con base en los costos estimados y calculados para cada recurso a incorporar en la

micro-red diseñada, fue posible realizar un estudio de viabilidad en el programa RetS-

creen, permitiendo comprobar que la implementación de este sistema en la isla de San

Andrés, es viable y factible. A pesar de los altos costos iniciales en los que hay que

incurrir, la inversión se recuperaŕıa en 6,7 años de un total de 25 años de vida del

proyecto, obteniendo un Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15%, lo cual, es un valor

muy atractivo para inversionistas.

Con base en el estudio de viabilidad realizado en el programa RetScreen, fue posi-

ble comprobar que con la implementación de la micro-red diseñada en la isla de San

Andrés, se dejaŕıan de emitir al medio ambiente aproximadamente 26.797 Ton CO2, lo

equivalente a 4.907 automóviles y camiones, consiguiendo una mejor calidad del aire

para los habitantes de la isla y contribuyendo a la reducción de este tipo de gases a la

atmosfera.

A partir del análisis de sensibilidad efectuado en el presente trabajo, fue posible identifi-

car que los parámetros que más relevancia tienen en el mejoramiento de los indicadores

financieros analizados, los cuales, fueron los costos iniciales, es decir, los costos por

kilovatio instalado de paneles solares, turbinas eólicas y bateŕıas. Por lo anterior, si es

posible disminuir su valor en promedio en un 15%, los indicadores financieros, como

el VPN podrán aumentar en aproximadamente un 14%, el periodo de repago podrá

disminuir a 4,8 años y la TIR podrá aumentar hasta un valor del 18,9%.
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6.1. Conclusiones generales

Fueron diseñadas diferentes configuraciones de micro-redes que permitieran atender

la demanda de enerǵıa eléctrica de los habitantes de la isla de San Andrés y de las

cuales, la que mejor desempeño demostró en las simulaciones realizadas, fue la que

incorporó dentro de sus recursos, enerǵıa solar fotovoltaica, enerǵıa eólica y bateŕıas

para almacenamiento, logrando ahorrar combustible de los generadores d́ıesel instalados

en la isla.

Fue estimado un modelo matemático que permitiera a partir de la minimización del

costo de una función objetivo, indicar cual es el valor de potencia de cada recurso

que conforma la micro-red, permitiendo comprobar los valores dimensionados en el

programa HOMER Pro.

Con la implementación de la micro-red al sistema eléctrico de la isla de San Andrés, en

Colombia, fue posible estimar el volumen de reducción de emisiones de CO2 al ambiente,

lo que implicaŕıa una mejora en la calidad del aire para sus habitantes y contribuyendo

a la implementación de enerǵıas renovables en el esquema eléctrico del páıs.

6.2. Aportes

Fue posible establecer un modelo matématico, mediante el cual, a partir de datos de

entrada, tales como: costo por kilovatio de los diferentes recursos que conforman una

micro-red, costos ambientales por emisiones de GEI al medio ambiente y los costos

del combustible por los equipos a generación diésel, el modelo indica, verificando unas

restricciones previamente establecidas, cual es el valor de potencia de cada recurso a

incorporar en la micro-red logrando minimizar el costo de instalación.

6.3. Trabajos futuros

A partir del diagrama unifilar construido con la información consultada es posible

realizar una investigación y futuros trabajos, con relación a cual debe ser la correcta

ubicación en un sistema de distribución de los recursos renovables que conforman una

micro-red.

A partir de los resultados iniciales obtenidos en el presente documento, es posible a

partir de una discriminación más detallada de los costos por recurso a incorporar en la

micro-red, estimar y calcular los demás beneficios de la ley 1715 de 2014 que pueden
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ser aplicables a este tipo de proyectos, permitiendo mejorar los indicadores financieros

calculados en RetScreen y por lo tanto, mejorando la viabilidad financiera del proyecto.
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Caṕıtulo 7

Anexos

I. Consumo de enerǵıa para el año 2019 en la isla de San Andrés, Colombia

En las siguientes tablas 7.1 y 7.2 fueron tabulados los consumos por d́ıa y por mes,

para el año 2019, en la isla de San Andrés, Colombia.
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Tabla 7.1: Consumo de Enerǵıa Eléctrica en la Isla de San Andrés, entre los meses de enero

a junio de 2019, en kWh

d́ıa enero febrero marzo abril mayo junio

1 477.653 512.760 515.918 528.131 503.486 570.999

2 488.841 504.610 507.589 540.829 552.747 549.860

3 540.423 474.864 456.323 528.722 553.997 553.184

4 543.011 512.018 515.999 531.301 545.441 596.966

5 535.127 505.282 517.016 525.899 519.415 603.315

6 492.688 500.528 503.816 520.426 569.465 592.628

7 485.665 509.095 515.021 494.501 569.525 581.139

8 524.985 500.186 520.440 544.568 554.071 576.868

9 512.163 498.075 495.391 531.165 563.323 550.037

10 510.700 465.832 485.317 544.502 572.595 598.962

11 503.304 514.311 533.303 545.232 566.610 576.540

12 494.856 513.076 522.291 550.832 541.021 549.962

13 465.679 522.366 512.609 539.757 579.804 571.652

14 502.353 526.221 516.723 510.924 591.580 590.613

15 512.379 521.694 536.415 563.719 596.332 584.087

16 510.412 514.301 518.270 561.095 593.236 557.156

17 510.605 494.689 479.062 548.465 595.027 610.211

18 496.448 545.305 526.076 521.636 567.458 606.265

19 499.112 516.662 528.205 500.988 541.617 612.197

20 461.924 488.761 531.796 539.605 512.206 614.498

21 509.468 511.325 534.198 519.734 491.226 612.764

22 509.729 511.748 515.209 554.625 486.317 597.944

23 513.330 507.160 504.629 546.176 513.324 568.957

24 514.260 475.605 496.075 541.465 478.371 558.865

25 522.167 508.852 501.008 543.823 478.721 573.207

26 498.732 503.315 545.905 551.188 440.675 550.082

27 468.630 489.020 547.103 557.943 450.711 574.700

28 505.837 502.501 547.228 534.342 503.967 583.149

29 502.415 506.284 564.723 543.774 572.411

30 507.755 515.441 570.425 534.720 552.588

31 501.746 500.617 566.240

Total [kWh] 15.622.397 14.150.162 15.951.277 16.156.741 16.677.002 17.391.806
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Tabla 7.2: Consumo de Enerǵıa Eléctrica en la Isla de San Andrés, entre los meses de julio

a diciembre de 2019, en kWh

d́ıa julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre

1 549.988 599.112 566.399 552.114 554.072 528.645

2 581.144 604.803 610.298 537.132 553.255 556.689

3 582.932 592.440 611.719 569.642 520.343 562.172

4 580.244 568.572 607.668 586.253 513.210 548.538

5 571.017 612.664 572.833 578.515 542.934 561.873

6 555.515 604.762 543.671 547.518 550.619 554.869

7 550.919 555.103 574.590 574.576 576.293 548.935

8 586.846 603.038 560.532 599.705 589.290 516.903

9 593.541 610.605 621.840 602.774 568.997 564.201

10 576.846 604.849 624.728 565.148 532.990 568.499

11 570.582 572.869 627.826 524.214 539.552 547.103

12 577.676 608.425 627.712 509.395 567.368 563.105

13 567.204 622.042 590.598 475.121 574.296 547.677

14 536.222 607.755 523.140 467.281 574.041 546.161

15 565.720 544.521 515.862 523.847 575.332 525.039

16 551.227 531.991 541.832 563.767 549.706 581.686

17 587.033 549.214 585.572 565.438 499.753 572.311

18 583.866 525.972 607.005 554.171 540.545 565.745

19 588.102 495.718 589.836 541.031 544.691 573.522

20 548.346 583.045 573.504 531.354 531.321 575.054

21 560.843 606.011 564.753 547.520 548.260 542.792

22 601.551 600.941 544.521 544.356 552.899 524.085

23 592.499 601.209 593.266 533.854 547.856 559.821

24 589.146 587.560 587.341 541.740 523.930 516.609

25 602.255 574.797 605.035 546.372 560.336 470.144

26 578.010 619.308 590.924 507.140 574.749 553.268

27 565.762 612.007 596.463 478.588 606.246 561.212

28 544.294 597.850 575.645 556.512 612.499 560.038

29 586.456 608.155 513.427 572.358 567.305 555.193

30 580.414 602.113 567.213 533.860 542.710 595.483

31 589.396 601.421 519.930 568.026

Total [kWh] 17.795.596 18.208.872 17.415.753 16.851.226 16.635.398 17.115.398
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II. Potencia activa demandada para el año 2019 en la isla de San Andrés, Co-

lombia

En las siguientes tablas 7.3 y 7.4 fue tabulada la potencia activa demandada por d́ıa y

por mes, para el año 2019, por los habitantes de la isla de San Andrés, Colombia.
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Tabla 7.3: Potencia demandada por la isla de San Andrés, para los meses de enero a junio

del año 2019, en kW

Dı́a enero febrero marzo abril mayo junio

1 22.000 26.000 24.000 26.000 27.000 29.000

2 25.500 24.500 23.000 27.000 26.000 25.100

3 26.476 22.500 24.000 25.000 26.000 26.000

4 26.000 26.000 26.000 27.000 26.000 28.000

5 24.000 24.000 25.500 26.000 24.800 28.500

6 26.000 26.000 26.200 25.000 28.500 28.600

7 23.000 26.000 27.000 24.000 27.500 27.500

8 26.000 26.000 27.100 25.000 27.400 24.000

9 25.000 24.000 24.000 26.500 26.500 26.000

10 25.000 22.500 24.000 27.000 28.500 29.000

11 25.000 26.000 27.500 26.500 27.000 27.000

12 24.000 26.000 26.000 27.100 25.000 26.000

13 22.000 26.500 26.000 25.000 29.000 28.000

14 25.000 26.500 26.200 25.000 29.200 27.000

15 25.500 27.000 27.500 27.500 29.311 26.500

16 25.000 23.000 25.000 28.000 29.200 26.000

17 25.500 24.000 22.000 27.000 29.300 29.000

18 26.000 27.452 26.000 24.900 26.500 29.800

19 24.000 26.000 27.000 24.000 25.500 30.212

20 22.500 23.000 26.000 26.000 26.000 28.900

21 25.500 26.000 26.200 27.000 26.000 29.000

22 26.000 25.500 25.500 27.500 25.000 27.500

23 24.000 25.000 25.000 27.500 25.000 26.500

24 26.000 24.900 23.500 26.500 22.500 27.000

25 26.000 26.000 24.000 26.500 22.500 28.000

26 24.000 25.500 27.600 27.500 22.000 27.000

27 22.500 24.000 27.500 26.000 22.400 27.500

28 26.000 26.000 27.715 26.500 26.000 28.000

29 26.000 25.100 28.100 27.500 27.000

30 24.000 25.000 28.319 27.000 25.500

31 26.000 24.000 29.000
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Tabla 7.4: Potencia demandada por la isla de San Andrés, para los meses de julio a diciembre

del año 2019, en kW

Dı́as julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre

1 28.000 29.000 30.000 26.000 26.500 27.000

2 27.500 28.000 29.000 27.500 26.000 26.800

3 27.500 27.500 30.000 28.000 25.000 27.500

4 27.400 27.000 29.900 29.000 24.000 28.000

5 27.400 29.000 28.000 28.000 27.000 27.000

6 27.000 28.500 27.000 25.500 26.000 27.000

7 26.000 26.500 27.500 29.000 27.500 26.500

8 29.000 29.000 29.000 28.000 27.500 24.900

9 27.000 28.000 30.200 29.460 27.000 27.000

10 27.500 27.800 30.490 27.500 25.500 27.400

11 27.500 27.000 30.100 25.000 25.800 27.000

12 28.000 30.000 30.000 25.500 27.800 27.500

13 27.000 30.100 29.900 27.500 27.500 27.400

14 24.900 29.000 25.000 27.500 27.500 27.000

15 27.500 27.000 27.000 28.000 27.400 25.000

16 27.500 26.000 27.000 27.500 26.000 28.674

17 29.000 26.500 30.000 28.500 25.000 27.500

18 28.000 25.000 30.300 27.500 27.000 27.400

19 28.500 23.000 29.000 26.000 27.500 27.500

20 26.000 29.000 27.500 25.000 27.000 27.000

21 27.000 29.900 27.200 26.000 27.000 25.200

22 28.000 28.000 26.000 27.000 27.200 24.900

23 28.000 28.000 29.500 27.000 27.000 27.000

24 28.000 28.000 29.000 28.000 24.900 24.900

25 29.000 27.000 30.100 27.000 27.500 22.000

26 29.516 30.244 29.000 24.000 27.800 27.000

27 27.000 28.500 27.000 22.500 29.000 27.000

28 26.000 28.500 27.000 27.000 29.672 27.500

29 28.000 30.000 26.000 27.500 29.000 26.000

30 27.800 28.000 28.000 27.000 27.000 28.000

31 29.000 28.000 25.500 27.000
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III. Especificaciones Técnicas del Aerogenerador

Las especificaciones técnicas del aerogenerador seleccionado en HOMER Pro son indi-

cadas a continuación:

Referencia: Generic 1,5MW

Abreviación: G1500

Marca: Generic

Potencia de salida: 1.500 kW

Altura de la Góndola: 60 m

La curva y la tabla con las potencias de salida de acuerdo con la velocidad del viento,

se muestran en la figura 7.1:

Figura 7.1: Caracteŕısticas de la Potencia de salida [kW] para la turbina G1500 de acuerdo

con la velocidad del viento [m/s]

El anterior aerogenerador seleccionado en HOMER Pro puede ser representado por un

aerogenerador tripala de potencia 1.500 kW y una altura de góndola de 60 m, modelo

V63/1500 de la marca Vestas de Dinamarca, de acuerdo con la hoja de datos mostrada

a continuación:
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Figura 7.2: Hoja de datos de la turbina eólica modelo V63/1500 de la marca Vestas de

Dinamarca

IV. Especificaciones Técnicas de los Paneles Solares

Las especificaciones técnicas de los paneles solares seleccionados son el modelo JKM470M-

7RL3-V de la marca Jinko Solar Co de China y cuyas caracteŕısticas son indicadas a

continuación:

Modelo Número: JKM470M-7RL3-V

Marca: Jinko Solar Co, Ltd

Tecnoloǵıa: Monocristalino

Potencia del módulo (PPMP ): 470 Wp

Voltaje en el máximo punto de operación (VPMP ): 43,28 [V]

Corriente en el máximo punto de operación (IPMP ): 10,86 [A]

Voltaje de Circuito Abierto (VOC): 52,14 [V]

Corriente de Corto Circuito (ISC): 11,68 [A]

Coeficiente de temperatura de VOC (β): -0,28 [%/◦C]

Coeficiente de temperatura de ISC (α):0,048 [%/◦C]
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Coeficiente de temperatura de Pmax (γ):-0,35 [%/◦C]

Lado corto: 1,029 m y lado largo: 2,182 m

Número de celdas: 156

Los anteriores datos, son extraidos de la siguiente hoja de datos:

Figura 7.3: Hoja de Datos del Panel solar modelo JKM470M-7RL3-V de la marca China

Jinko Solar Co
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V. Especificaciones Técnicas de Bateŕıas Solares

Las especificaciones técnicas de las bateŕıas solares seleccionadas se muestran a conti-

nuación:

Figura 7.4: Hoja de datos de las bateŕıas marca Trojan modelo SAGM 12 205
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Figura 7.5: Hoja de datos de las bateŕıas marca Trojan modelo SAGM 12 205

VI. Especificaciones Técnicas de los Inversores

Las especificaciones técnicas de los inversores seleccionados son marca Sungrow Power

Supply Co. Ltd, modelo SG110CX de 110 [kW] y el otro inversor es modelo SG 80KTL

de 80 [kW], cuyas hojas de datos son mostradas a continuación:
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Figura 7.6: Hojas de datos de los inversores marca Sungrow Power Supply Co. Ltd modelo

SG110CX de 110 [kW]
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Figura 7.7: Hojas de datos de los inversores marca Sungrow Power Supply Co. Ltd modelo

modelo SG 80KTL de 80 [kW]

VII. Selección en Homer de los diferentes tamaños de generadores:

En lugar de utilizar la opción Autosize Genset con la que calcula por defecto el programa

HOMER Pro el bloque de generación diésel, fueron seleccionadas una a una, las 10

unidades diésel con las que cuenta la isla de San Andrés. Por lo anterior, en las siguientes

imagenes es posible apreciar la selección de los generadores a utilizar en HOMER Pro

de acuerdo con su tamaño:
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Figura 7.8: Selección de generadores de 2.800 kW en HOMER Pro

Figura 7.9: Selección de generadores de 9.600 kW en HOMER Pro

Figura 7.10: Selección de generadores de 14.300 kW en HOMER Pro
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VIII. Área abarcada por los paneles solares fotovoltaicos:

El número total de paneles requeridos para el parque solar seŕıan 64.715 unidades y el

área total abarcada por el parque solar, seŕıa:

Aparque solar = 64.715 ∗ (1, 029 [m])(2, 182 [m])

Aparque solar = 145.303 [m2]

Es decir, que el área que se requeriŕıa para instalar el parque solar seŕıa de 0.145 km2

es decir 14,53 Hectáreas aproximadamente. Si se tiene en cuenta que la isla tiene una

extensión de tierra de aproximadamente 27km2, el área requerida es apenas un 0,5%

del área total.

La granja solar podŕıa ser ubicada en la parte sur de la isla, cerca al sitio tuŕıstico

conocido como El Hoyo Soplador. Fueron seleccionadas dos posibles ubicaciones para la

instalaćıon de la granja solar, como se puede apreciar en la figura 7.11:

Figura 7.11: Ubicaciones tentativas de la granja solar en la isla de San Andrés
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La granja solar tendrá un área de aproximadamente 145.303 m2, por lo tanto, como se

puede apreciar en las figuras 7.12 y 7.15, puede ser ubicada en una de las dos siguientes

áreas:

Figura 7.12: Ubicación tentativa 1 de la granja solar en la isla de San Andrés,

elaboración propia

Figura 7.13: Ubicación tentativa 2 de la granja solar en la isla de San Andrés,

elaboración propia

La vista previa de los paneles solares fotovoltaicos ubicados en la opción 2 es mostrado

a continuación en la siguiente figura:
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Figura 7.14: Ubicación de los paneles solares fotovoltaicos en el predio 2 de la isla de San

Andrés, elaboración propia en el programa Aurora Solar.

Debido al gran tamaño del predio asignado a la granja solar fotovoltaica, en la siguiente

figura es mostrada una vista ampliada de la instalación, en la que es posible apreciar las

v́ıas de acceso que se contemplaron para actividades como mantenimientos e inspección

visual y supervisión de los paneles solares.

Figura 7.15: Vista ampliada de la granja solar fotovoltaica en la isla de San Andrés, inclu-

yendo rutas de acceso y pasajes para inspección. Elaboración propia en el programa Aurora

Solar.
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